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kavicsos szikkasztbéarok

JELMAGYARAZAT:

ARAMKORI VEZETEKEK | KABELEK NYOMVONALA
falban siillyesztetten Aramkdrénként kiilon Mi.Il.-as véddcstvekben vezetve. A
véddcsdvek mérete a rajzon nem jeléilt helyeken @16 / aramkdr.
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VEZERLO KABEL NYOMVONALAK——
e

éz_xom_ VEZETEKEK | KABELEK KOZOSITETT NYOMVONALA
silllyesztetten M. IIl.-as véddcsdvekben, falon kiviil Mii.|.-es véddcstvekben vezetve,
dramkdronként kiilon véddcsben.

MAINLUX, MXPL 300x1200mm PANEL LIGHT kiilénbéz0 a rajzon
feltiintetett teljesitményekben,

MAINLUX, MXPL 300x1200mm IP65 PANEL LIGHT kiilinbdz0 a rajzon

MXDL 01 .W ®
MXDL 01 .W .@

feftintetetr tefestmenyekben,

Zoldteriilet

minden fémes épiiletszerkezetet, gépészeti csGve:

Nm%/mﬁc. be kell kétni.

ERINTESVEDELEM MODJA: TN-S rendszer(,
az MSZ 6364 szerint.

Az épililetben kiépitendd az egyenpotencialra hozé halézat (EPH), melybe
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LAMPATESTJELOLES:
— A lampatesteken talalhaté jel6lések az adott lampatest tipus4t jeldlik. Az dramkéri

szam kiosztasanal a kapcsolok és alampak betiijeldlésekkel |
rendelve. Pl.: E1/2.a - E1 elosztd, 2-es aramk&réhez tartozik és az

kapcsold miikddteti.

SZERELESI MOD:

- Az épiiletben kizarélag réz vezetberii, miianyag szigetelésl erésaramu
vezetékeket és kabeleket hasznaltunk, melyeket minden esetben qm_.m_m:.
siillyesztett médon szereltiink.

- Villamos nyomvonalak altalaban falba siillyesztetten Mii.lll

\

.-as.

tek egymashoz

a" bettivel jelélt

védéesovekben. Fliggbleges nyomvonalakon a szerelés falba mc:ﬁmn@/

Mi.lll.-as tip. védbcsdvekben készillt.

- A terveken megadott védécss méretek MU tip.cséveknél a belss, FXP tip.
esetén a kiils6 atmérét jelentik.

- Alampatestekhez a kapcsol6tél padlastér vasbeton fodémszerkezetben

vezetett FXP tip., dltalaban @16-os védicsovekkel csatlakozunk.
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ARAMKORI ELEMEK:
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VALTOKAPCSOLO, SULLYESZTETT, 10A, 250V~
Tipus: Legrand Valena + 1—es keret

VALTOKAPCSOLO, SULLYESZTETT, VIZMENTES 10A, 250V~
Tipus: Legrand Valena + 1—es keret

MAINLUX, MXDL 01 SUR LEDES LAMPATEST IP65 kiilgnbdzd a rajzon
feltiintetett teljesitményekben,

MAINLUX, MXDL 01 SUR LEDES LAMPATEST IP65 kiilénbz6 a rajzon feltintetett
teljesitményekben, oldalfalon
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Telekhatar

KETPOLUSO, VIZMENTES, SULLYESZTETT KAPCSOLO, 10A, 250V, IP44
Tipus: Legrand Valena + 1—es keret

KETPOLUSO, VIZMENTES, FALON K. KAPCSOLO, 10A, 250V~, IP44
Legrand — KONTALLUX, 2P, fehér, IP44, R:083902

FGYFA7ISO, FOIDFIT, SOIIYFSZTFTT CSATIAKQ7G ALIZAT, 46A yX

SZERELVENYEK SZIMPLA VAGY TOBBSZORUS KOZOS KERETBEN, VIZSZINTESEN SOROLVA
(keret melletti szdm a szerelvények szdmdt jelenti egy keretben)

EGYPOLUSO, SULLYESZTETT KAPCSOLG, 10A, 250V~
Tipus: LEGRAND, Valena 1P kapcsold + 1-es keret
KETPOLUSO, SULLYESZTETT KAPCSOLO, 10A, 250V~
Tipus: LEGRAND, Valena 2P kapcsold + 1-es keret

EGYPOLUSO, SOLLYESZTETT, KETARAMKOROS KAPCSOLO, 10A, 250V~
Tipus: LEGRAND, Valena csilldrkapcsold + 1-es keret

Tipus: LEGRAND, Valend ZPFF—esatiakozoaljzat + 1—e3s Keret (JAKARITAS)

. moﬁ\&mﬂ\_.d_bm_.ﬁ SULLYESZTETT CSATLAKOZO ALJZAT, 16A, 230V~
Tipus: LEGRAND, Valena 2P+F csatlakozdaljzat
(azonos keretben elhelyezendd aljzat darabszam megadassal)

VL
/ /,_.W _”s. H_A EGYFAZISU, FOLDELT, SOLLY. VIZMENTES CSATLAKOZOALJZAT, 16A, 250V~, IP44
. , , /,_m.n { Tipus: Legrand Valena csapfedeles + 1-es keret
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