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SSZZÓÓJJEEGGYYZZÉÉKK  

A biztonsági jelentésben a biztonságtechnika területén használatos szakkifejezések az angol 
szakirodalomból származnak. 

Fogalom Meghatározás 

Gőzfelhőrobbanás 
VCE 

Vapour Cloud Explosion – Gőzfelhőrobbanás.  

1. Gőzfelhőrobbanás (gázfelhő-) akkor keletkezik, ha a 
robbanóképes gőz-gáz koncentrációja eléri az alsó robbanási 
határt és a környezetében olyan esemény található, mely elegendő 
nagyságú gyújtási energiával rendelkezik. A veszélyt a légnyomás 
jelenti. 

2. Robbanás, amely egy gyúlékony gőzből, gázból, porlasztott 
folyadékból, illetve levegőből álló keverék-felhő égéséből ered, és 
amelyben a lángfrontok meglehetősen nagy sebességekre 
gyorsulnak fel ahhoz, hogy jelentős túlnyomást okozzanak. 

Jettűz - Fáklyatűz 
Jet Fire 

Lángcsóva – Robbanóképes gőzök meggyulladásakor keletkezik, 
melyek nyomás alatti tartályból kis nyíláson keresztül áramlanak ki. 
A gőzök általában magukkal rántják a folyadék egy részét is. A 
szivárgó anyag leégése viszonylag gyors. 

Gőztűz 
Flash Fire 

A láng fellobbanása - Fellobbanás (robbanóképes gőzfelhő égése) 
a gőzök meggyulladásakor keletkezik a robbanási határokon belül. 
A felhő meggyulladhat távolabb is a szivárgás helyétől, és azután 
lobbanhat vissza. Gőztűz gyakran vált ki jettüzet vagy tócsatüzet 
sokkal komolyabb következményekkel, mint amilyenek a 
lobbanásnak lettek volna. 

Tócsatűz 
Pool Fire 

A horizontális tócsa felszíne felett keletkezett tűzveszélyes 
folyadék gőzei meggyújtásakor keletkezik. A tócsa lehet korlátolt (a 
felszíne nem növekszik) vagy nem korlátolt felületű. A láng 
hősugárzása támogatja a párolgást a tócsa felszínéről, és ezzel 
fenntartja az égési folyamatot. 

BLEVE  Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion- Forrásban levő 
folyadék táguló gőzrobbanása 

Tűzgolyó 
Fireball 

Tűzgolyó. A BLEVE jelenség következménye. 

 

Diszperzió A robbanóképes gőzfelhő terjedése a szél irányában és az azt 
követő koncentráció hígulása az ARH alá. Abban az esetben, ha a 
felhő nem gyullad meg, eloszlik minden veszélyes következmény 
nélkül. 

ARH 
LEL  

Alsó robbanási határ – Az éghető gáznak vagy gőznek azon 
koncentrációja levegőben, amely alatt a gáz- (gőz-) levegő keverék 
nem robbanóképes. 

FRH 
UEL 

Felső robbanási határ – Az éghető gáznak vagy gőznek azon 
koncentrációja levegőben, amely fölött a gáz- (gőz-) levegő 
keverék nem robbanóképes. 
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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  

A TT Zrt. Szajol biztonsági jelentése a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet 
értelmében készült. 

A biztonsági jelentés kidolgozásának követelménye abból a tényből ered, hogy a TT Zrt. 
Szajol a veszélyes ipari üzem azonosításakor felső küszöbértékűvé vált.  

A telepen található, a TT Zrt. tulajdonát képező tartályok és tartozékaik működtetését, a 
bennük tárolt anyagok mozgatását, ki- és betárolását, a tartályok napi felügyeletét, a 
tárolással kapcsolatos esetleges eseményekhez tartozó erő-, és eszközigényt, az 
üzemeltetéssel összefüggő tevékenységet a MOL Nyrt. Logisztika biztosítja a TT Zrt. részére 
a vele kötött hosszútávú szolgáltatási szerződés alapján. A biztonsági jelentés tekintettel a 
kockázatra, amit a telep képvisel, teljes körű jellemzést nyújt a telepről, és lehetővé teszi, 
hogy képet kapjunk a valós veszélyekről. 

A biztonsági jelentés 1. fejezete alapinformációkat tartalmaz a Szajol TT Zrt.-ről, beleértve a 
vállalat struktúráját, irányítását és elhelyezését. A 2. fejezet a vállalatot és annak környezetét 
mutatja be. A 3. fejezet tartalmazza a telep veszélyes anyagainak jegyzékét, azok leírását és 
elhelyezését. Az veszélyes ipari üzem bemutatása a 4. fejezetben tálalható. Az 5. fejezet az 
üzemi szolgáltatások leírását tartalmazza, és foglalkozik az üzemviteli megbízhatósággal, a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésével és leküzdésével is. A 6. 
fejezet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázati forrásait azonosítja, 
elemzi és értékeli azokat, beleértve a baleset-elhárítást is. A kockázatértékelés alkalmazott 
módszerei lehetővé teszik a kockázat azonosítását, kiválasztását és a mennyiségi 
kockázatértékelést. 

Az alkalmazott módszerek áttekintése: 

Kockázatelemzés szakasza Módszer/szoftver 

1. A veszélyes 
technológiák/berendezések 
azonosítása  

Kiválasztási módszer 

2. A berendezések 
megbízhatóságának és a kiváltó 
események valószínűségének 
számítása 

Hibafa-elemzés 

3. A kiváltó esemény lehetséges 
következményeinek elemzése  

Eseményfa-elemzés 

4. A következmények értékelése – 
baleseti eseménysorok  

Phast, DNV GL 

5. A kockázatok értékelése Phast Risk, DNV GL 

6. A környezeti hatások értékelése  EAI 

A 7. fejezet a védekezés eszközrendszeréről, a 8. fejezet, ill. az M5 sz. melléklet pedig a 
biztonsági irányítási rendszerről (BIR) nyújt információt. A kockázatelemzés eredményeinek 
összefoglalása a 9. fejezetben található.  

A TT Zrt. Szajol telep biztonsági jelentésének 1. revíziója arra a tényre való tekintettel 
készült, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 
36600/5160-15/2015. ált. sz. katasztrófavédelmi engedély a veszélyes tevékenység 
végzéséhez 2021. június 23-ig érvényes. 

A biztonsági jelentés 1. revíziójában az alábbi változások lettek átvezetve: 

− szervezeti változások, 
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− szabályzatokban bekövetkezett változások, 

− a telep területén és környezetében tartózkodó személyek számának megváltozása, 

− belső védelmi terv változása 
 
Mivel a biztonsági jelentés 2016-os benyújtása óta a telepen sem a TT Zrt. tulajdonú 
tartályok száma és típusa, sem a bennük tárolt anyag nem változott, és a MOL Nyrt. 
Logisztika Szajol telepen sem történt sem a tartályok számában, sem a tárolt anyagokban 
változás, az egyes eseménysorok következményeinek számításából adódó eredmények, 
valamint az egyéni- és társadalmi kockázat mértéke nem változott. 
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1 ÜZEMELTETŐI INFORMÁCIÓK 

1.1 Bevezető rész 

1.1.1 Az üzemeltető és tulajdonos azonosító adatai 

A telep technológiáit a MOL Group Downstream szervezeten belül a Group DS Logistics alá 
besorolt MOL Logisztika szervezet üzemelteti. A tulajdonos és az üzemeltető alapadatai az 
1.1.1.1.-es, az 1.1.1.2.-es és az 1.1.1.3-as táblázatokban találhatók.  

 

1.1.1.1. táblázat A tulajdonos adatai 

1. A Társaság cégneve: TERMÉKTÁROLÓ Zrt. 

2. A Társaság székhelye: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. 

3. Jogi forma: Zártkörűen működő részvénytársaság 

4. Vezérigazgató: Császár Péter 

5. A Társaság adatai: 

− cégjegyzékszáma: 

− cégbíróság: 

− adószáma: 

 
13-10-041363 
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 
12147399-2-13 

6. Kapcsolat: 

− telefon: 

− e-mail: 

 
+36-20-353-5179 
jotakacs@termektarolozrt.hu 

 

1.1.1.2. táblázat Az üzemeltető adatai 

1. A Társaság cégneve: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 

2. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika út 
18. 

3. Jogi forma: Nyilvánosan működő részvénytársaság 

4. Elnök-vezérigazgató:  Hernádi Zsolt  

5. A társaság adatai: 

− cégjegyzékszáma: 

− adószáma: 

− cégbíróság: 

 
01-10-041683 
10625790-2-44  
Fővárosi Bíróság 

 

1.1.1.3. táblázat A telephely adatai 

A telep neve: MOL Logisztika Szajol telep 

Cím: 5081 Szajol, belterület 2401/1 hrsz.  

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Postacím: 5002 Szolnok Pf. 12. 

Vezető: 

− telefon 

− e-mail: 

Földházi Zoltán 
+36-20-204-5814  
zfoldhazi@mol.hu 



TT Zrt.                                                                                                       Kidolgozta: VÚRUP, a.s. 

Szajol TT Zrt.                                                Biztonsági Jelentés 2021.                                                    12/
80 

1.1.2 Az üzem jelenlegi és tervezett tevékenysége 

A Terméktároló Zrt. 1996. május 2-án alakult meg (akkor még Rt.-ként), alapító tőkéje 1620 
MFt volt, amelyből a MOL Nyrt. részesedése 74 %, a Magyar Szénhidrogén Készletező 
Szövetség („MSZKSZ”) tulajdoni hányada 26 %. Az alapító okirattal egy időben kerültek 
aláírásra a beruházáshoz kapcsolódó megállapodások, valamint a letéti szerződések.  
A Társaság összesen 330 em3-nyi névleges tárolókapacitást épített ki Tiszaújvárosban és 
Szajolban, mely kapacitások felhasználásával letéti tárolási tevékenységet végez az MSZKSZ 
részére. 
 
Az aktuális Alapszabály szerint (2021. május 7.) a Társaság alaptőkéje 324 darab 100.000,- 
Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.  
 
A TT Zrt. tevékenysége: kőolajtermékek tárolása az MSZKSZ részére a behozott kőolaj és 
kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény, az ún. készletezési 
törvény (Kt.) alapján. Piaci részesedése 15-17 % a készletezett kőolaj és kőolajtermék 
tárolására vonatkozóan. 
 
A társaság tulajdonában lévő tartálypark kőolajtermékek tárolására alkalmas, duplafenekű, 
védőgyűrűs, állóhengeres acéltartályokból áll. A benzinek tárolására szolgáló tartályok belső 
úszótetővel vannak ellátva.   

A tartályok működő logisztikai telepeken (Szajol és Tiszaújváros) találhatók, csatlakozva a 
MOL Nyrt. infrastruktúrájához.  

A szajoli telepen 2 db 40 em3-es gázolaj tárolásra alkalmas tartály található.  

A Társaság 320 em3 névleges tárolókapacitását (gyakorlatilag 314 em3 tényleges kapacitás) 
használja az MSZKSZ-szel kötött Letéti Szerződés keretében az MSZKSZ tulajdonában 
lévő, a biztonsági termékkészlet részét képező üzemanyagok tárolására, 10 em3 
tárolókapacitást pedig a MOL Nyrt. bérel, szintén érvényes hosszútávú szerződés keretében 
a saját tulajdonát képező anyagok tárolására. 

A Társaság különféle szolgáltatásokat vesz igénybe a MOL Nyrt.-től.  

− A használt földterületet a Társaság hosszú távú földbérleti szerződés keretében bérli 
a MOL Nyrt-től.  

− A tartályok üzemeltetési feladatait a MOL Nyrt. Logisztika végzi üzemeltetési 
szolgáltatási szerződés keretében. 

− A TT Zrt. saját tároló kapacitást meghaladó mennyiségű letett termék tárolását – 
tárolási szolgáltatási szerződés keretében – szintén a MOL Nyrt. Logisztika végzi. 

− A letett termékek rendkívüli helyzetekben (pl. tartályok szerkezeti vizsgálata, 
felújítása) történő elhelyezésére a MOL Nyrt. – hosszútávú rendelkezésre tartási 
szerződés keretében – folyamatosan 60 em3-nyi szabad tároló kapacitást biztosít a 
TT Zrt. részére. 

− A MOL Nyrt. – szolgáltatási szerződés keretében – részt vesz a TT Zrt. 
termékfrissítéssel kapcsolatosan vállalt szerződéses kötelezettségének 
teljesítésében. 

1.1.3 Az alkalmazottak száma 

A telep biztonságos üzemeltetéséhez szükséges létszám biztosított. 
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1.2 A vállalat struktúrája és irányítása 

 

A MOL-csoport működési modellje a csoportszintű üzleti és funkcionális egységek, valamint 
a tagvállalatok összehangolt működését jelenti. 

 

A MOL Nyrt.és a TT Zrt. részletes irányítási struktúrája nem minősül nyilvános adatnak. 

 

1.2.1 Alapvető működési elvek 

1.2.2  Vállalatirányítási szerkezet 

1.2.3  A szabályozási rendszer elemei 

1.2.4 A TT Zrt. szervezeti felépítése és irányítása 
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1.3 A vállalat biztonságának irányítása 

1.3.1 Az FF&EBK szervezet tevékenysége 

Az csoport szintű FF & EBK (Fenntartható Fejlődés és Egészségvédelem, 

Biztonságtechnika, Környezetvédelem) szervezet általános felelősséget visel a 
csoportszintű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági programok legmagasabb szintű 
szakmai irányításáért és ellenőrzéséért, valamint a proaktív EBK kultúra fejlesztéséért.  

Az irányítás 2. szintjén foglal helyet a MOL-csoport FF & EBK tevékenységeit irányító 
menedzser. Az egyes üzleti egységekhez külön-külön FF&EBK partner tartozik, aki felelős 
az Üzletre releváns, vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésért. 

Az Üzlet tevékenységét támogató FF&EBK szervezet felelős: 

− a stratégiai EBK programok tervezéséért, fejlesztéséért és irányításáért, 

− az üzleti EBK kiválóság fejlesztéséért, figyelembe véve a nemzetközi benchmarkokat, 

− az összesített csoportszintű rövid távú és éves EBK tervek, valamint a kapcsolódó 
beruházások üzletekre történő lebontásáért, azok pénzügyi tervezéséért, 

− operatív szakmai szakértői testületként a csoportszintű programok üzleti lebontásáért 
és a programok koordinálásáért, 

 

Az üzleti FF&EBK szervezet egyetlen kapcsolattartó pontként szolgál az csoport szintű 
FF&EBK szervezet és a Logisztika, mint üzlet között. 

A MOL Magyarország FF&EBK szervezetének struktúráját az 1.2.4. ábra szemlélteti. 

A MOL-csoport rendelkezik jóváhagyott EBK politikával, amelyben rögzíti elkötelezettségét, 
és meghatározza a céljai elérése érdekében tett vállalásait.  

Az EBK Politika a legmagasabb szintű belső dokumentum, amely célok és feladatok 
meghatározásának alapjául szolgál a MOL-csoport vezetése számára. A kitűzött célok: 

• magas szintű munkahelyi egészségvédelem mellett minden munkatárs egészségi 
állapotának javítása,  

• a technológiából, ezek üzemeltetéséből és a termékek felhasználásából eredő EBK 
kockázatok csökkentése, 

• a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, tűzesetek és a 
környezetszennyezés elkerülése, 

• a megújuló energia felhasználásának támogatása a hatékony erőforrás-gazdálkodás 
és az üvegházi gázok kibocsátásának csökkentése érdekében, 

• a természeti értékek megvédése, 

• a múltbeli működésből származó környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének 
kiemelt kezelése, 

• a pro-aktív EBK kultúra kialakításának előmozdítása, 

• EBK teljesítmény folyamatos javítása, 

• valamennyi vonatkozó jogszabályi követelmény és ezen túlmenően magas szintű 
MOL-csoport normák betartása, 

• aktív szerepvállalás a jogszabályalkotás folyamatában, szakmai szervezetekben való 
részvételen és a jogalkotókkal való együttműködésen keresztül, 

• olyan beszállítók és üzleti partnerek előnyben részesítése, akik megfelelnek EBK 
politikánknak és normáinknak, különösen hosszú távú partnerség esetén, 

• nyitott kommunikáció és konstruktív hozzáállás az érintettekkel való párbeszédben. 

Az EBK és társadalmi hatás politika a BJ M10. sz. mellékletét képezi.   
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1.3.2 A biztonsági irányítási rendszer (BIR) működtetése 

A MOL Nyrt. 2016 január 1-ei hatállyal egységes Biztonsági Irányítási Rendszert 
(a továbbiakban: MOL BIR) vezetett be a 2. számú mellékletben csatolt, HSE_1_G14_MOL3 
azonosítójú, „Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés 
rendszere” című helyi operatív szabályzat (a továbbiakban: SEVESO LOR) hatályba 
léptetésével. A MOL Biztonsági Irányítási Rendszere a MOL Downstream szervezet Integrált 
Irányítási Rendszerén belül (a MIR, a KIR, a MEBIR, az EIR rendszerekkel együtt) kap 
helyet. 

A teljes körű katasztrófavédelmi jogszabályi megfelelés a SEVESO LOR, a 3. sz. 
mellékletben található HSE_1_G14_MOL1 azonosítójú, „Felkészülés és reagálás 
vészhelyzetekre” című helyi operatív szabályzat (továbbiakban: ER LOR), és az 4. sz. 
mellékletként csatolt HSE_1_G6_MOL1 azonosítójú, „Folyamatbiztonság irányítás” című 
helyi operatív szabályzat (a továbbiakban PSM LOR) egymást kiegészítő alkalmazásával 
teljesül. Ezen szabályzatokat a TT Zrt. is átvette, magára nézve érvényesnek tekintve 
alkalmazza azokat. 

A Biztonsági Irányítási rendszer részletes leírása a Biztonsági Jelentés M5. sz. 
mellékletében található. 

A KATVR-ben előírt biztonsági irányítási rendszer (BIR) a Biztonsági Jelentés (BJ), a 
Biztonsági Elemzés (BE), a Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET), (a továbbiakban 
együtt biztonsági dokumentációk) szerves részét képezi. 

 

A BIR kapcsolódása az IIR-hez és a PSM-hez 

Az üzleti integrált irányítási rendszerek kézikönyveiben leírt BIR működtetése, és a 
jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében a MOL Nyrt. – az 
érintett üzleti egységeknél működtetett, az MSZ 28001:2008 szabvány szerint tanúsított 
MEBIR mellett – ún. folyamatbiztonság irányítási rendszert (PSM) vezetett be és működtet, 
amelynek a BIR szempontjából is releváns elemei az alábbiak: 

• Folyamatbiztonsági információk  

• Üzemeltetési eljárások és a biztonságos munkavégzés gyakorlata 

• Folyamatok kockázatelemzése 

• Technológiai változások kezelése 

• PSM minőségbiztosítás 

• Üzembehelyezést megelőző biztonsági szemle 

• Műszaki állapot 

• A személyzet oktatása és teljesítménye 

• Vállalkozói biztonság és teljesítmény 

• Események jelentése és kivizsgálása  

• Személyi változások kezelése 

• Vészhelyzetekre való felkészülés és elhárítás 

• Auditálás 

A BIR követelményei – a PSM, és az üzleti IIR eljárásokban meghatározott, az irányítási 
rendszerrel szemben támasztott követelmények teljesítésén túl – az alábbi feladatok 
végrehajtásával és alkalmazásával valósulnak meg a MOL csoport vállalatainál: 

• A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és/vagy telephely építési engedéllyel 
történő létesítésének, vagy üzemeltetésének az illetékes katasztrófavédelmi szervvel 
történő engedélyeztetése. 

• Veszélyes anyagokról naprakész nyilvántartás vezetése, anyagmennyiségek 
változásakor, vagy új anyag bevezetésekor katsztrófavédelmi érintettség 
felülvizsgálata. 

• Biztonsági dokumentációk készítése, ill. készíttetése, azok felülvizsgálata, 
pontosítása, kiegészítése, átdolgozása. 
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• A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben bekövetkező, a katasztrófavédelmi 
helyzetet érintő változások teljes körű kezelése. 

• A KAT-ban előírt, a 219/2011. (X.20.) Korm. rendeletben meghatározott felülvizsgálati 
eljárásnak az iparbiztonsági hatóságnál történő kezdeményezése. 

• A vészhelyzeti beavatkozásra, vagy védelmi intézkedések végrehajtására való 
felkészülés, valamint azok gyakoroltatása. 

• Az iparbiztonsági hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása MOL Nyrt. és 
üzleti szinten. 

• Veszélyes anyagokkal kapcsolatban bekövetkezett súlyos balesetek jelentésének 
kötelezettségéből adódó feladatok ellátása. 

• Helyesbítő tevékenység végzése az alábbi szempontok, dokumentumok alapján: 
o Az irányítási rendszer átvizsgálásai, a belső auditok során tett, az 

iparbiztonságot érintő megállapítások; 
o Hatósági ellenőrzések alapján kibocsátott kötelezések és ajánlások; 
o Védelmi elhárítási gyakorlatok, következmény-kezelési intézkedések 

végrehajtási tapasztalatainak értékelése (nem megfelelőségek, fejlesztendő 
terültek, jó gyakorlatok); 

o Munkavállalók, elhárítási feladatokat ellátó partnerek javaslatai; 
o Katasztrófavédelemmel kapcsolatosan közzétett tudományos publikációk, 

szakirodalom, vagy egyéb hiteles információk. 

• A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szempontjait 
az egészségvédelem, biztonságtechnika és környezetvédelem (továbbiakban: EBK) 
és a PSM követelményrendszerek szerves részeként és/vagy kiegészítéseként kell 
kezelni. 

• A biztonsági, létesítési és működési paraméterek (biztonsági normák) 
meghatározásakor törekedni kell a veszélyes anyagok szabadba jutásából 
származtatható következmények minimalizálására. 

• A képzési rendszer keretein belül legalább évenkénti oktatás megtartásával kell az 
érintettekkel megismertetni a biztonsági dokumentációhoz tartozó forgatókönyvek 
tartalmát és a védelmi elhárítási tervekben meghatározott feladatokat. Az oktatások 
alapvető célja az ismeretek és a védelmi feladatok készségszintű elsajátítása és azok 
tudatos alkalmazásához szükséges képességek fejlesztése. 

• A hatósági kapcsolattartási feladatokat, az üzemazonosításokat, a biztonsági 
dokumentációk és védelmi tervek készítését, vagy készíttetését, valamint azok 
felülvizsgálatát jelen szabályzatban meghatározottak szerint kell végezni. 

• A katasztrófavédelemmel kapcsolatos változások bevezetésekor a módosításokat 
végre kell hajtani az irányítási rendszerek minden érintett részén és/vagy elemén. 

 

A biztonsági irányítási rendszer részletes leírása az M5. sz. mellékletben szerepel. 

1.3.3 A MOL-csoport EBK teljesítményértékelési rendszere 

A MOL-csoport EBK politikájának és célkitűzéseinek megvalósítása érdekében tervezni kell 
az EBK tevékenység javítását, aminek üzleti értéknövelést kell szolgálnia.  

Az üzleti vezetők felelősek az EBK teljesítmény javításáért, valamint az ehhez szükséges 
intézkedések meghozataláért.  

A tényleges EBK teljesítményt mérni, rendszeresen értékelni kell, és be kell mutatni az 
érdekelt felek számára. A teljesítményértékelési rendszert és a kulcs-teljesítménymutatók 
hatékonyságát rendszeresen felül kell vizsgálni, a szükséges módosításokat évente el kell 
végezni. 

1.3.4 A változások kezelése 

A technológiai, szervezeti, külső- és belső előírásokban történő változások nyomon 
követésére és kezelésére vonatkozó irányelveket a helyi operatív szabályzatok foglalják 
össze. 



TT Zrt.                                                                                                      Kidolgozta: VÚRUP, a.s. 

Szajol TT Zrt.                                         Biztonsági Jelentés 2021.                                               17/80 

a) Technológiai változások kezelése:  
 

Technológiai változások kezelésével a folyamatbiztonság irányítási (PSM) szabályzat 
foglalkozik.  

A cél olyan eljárás, változás-kezelési folyamat kidolgozása, bevezetése és alkalmazása, 
amely biztosítja, hogy a veszélyes technológiát működtető létesítményben nem történik 
olyan technológiai, műszaki átalakítás, amelyet előzetesen nem vizsgáltak meg a kockázatok 
változása szempontjából, és dokumentáltan nem engedélyeztek. 

Az üzemeltetett technológiai rendszer (veszélyes anyagok, gépek, berendezések, 
technológiai folyamatok, munkakörülmények, stb.) megváltozása eredményezheti az 
azonosított veszélyek változását, s ebből fakadóan a korábbi kockázatelemzés során 
meghatározott kockázati szint változását is. Nem engedélyezhető olyan technológiai, 
műszaki átalakítás, ami növeli az adott folyamat kockázatait, ill. csak abban az esetben, ha a 
változás miatt megnövekedett kockázatok csökkentésére a változással egyidejűleg olyan 
intézkedések születnek, amelyek a kockázatokat legalább az eredeti szintre csökkentik. 

Általános minimum követelmények: 

Az üzleteknek írásba foglalt szabályzatot kell kidolgozni és alkalmazni a technológiai 
változások kezelésére. 

Az üzemeltetési eljárásokban, az alkalmazott technológiában, a folyamatban részt vevő 
anyagokban, az eszközökben, készülékekben tervezett változtatásokat a folyamatbiztonság 
irányítási szabályzatban foglaltak szerinti felelős személyekkel engedélyeztetni kell, és 
dokumentálni kell azok jóváhagyását. A változásokat a folyamatbiztonsági információkat 
tartalmazó dokumentumokban meg kell jeleníteni. 

   
b) A személyi változások kezelése: 

 
Az emberi tényező minden PSM küllőben megtalálható. Ebből adódóan fontos, hogy a 
folyamatbiztonság elvárt szintjének fenntartása érdekében biztosítsák a kezelő személyzet 
és a folyamatban részt vevő egyéb szereplők (technológusok, karbantartók, kivitelezők, 
szolgáltatók) tudásának, munkatapasztalatának, készségeinek, képességeinek a 
megkövetelt minimum szintjét.  

Az üzemeltető személyzet körében bekövetkező mozgásokból és szervezeti változásokból 
adódó esetleges tapasztalat- és tudásvesztés befolyásolhatja, emelheti a kockázatok 
szintjét. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a tervezett személyi változtatások kockázatra 
gyakorolt hatását az előre meghatározott kritériumok alapján minden szinten (a kezelők, a 
műszak- és üzemvezetők, telephelyvezetők, valamint a menedzsment szintjén is) 
elemezzék, és értékeljék. 

 

Általános minimum követelmények: 

A személyi változásokat legalább az alábbi esetekben mindenképpen a változáskezelési 
eljárás (MOpC) keretében kell kezelni: 

− szervezeti változások (függetlenül attól, hogy készül-e előterjesztés) 

− csoportos létszámleépítés 

− csoportos létszámfelvétel 

− technológiai, műszaki fejlesztés miatti létszámcsökkenés (a MOtC mellett MOpC-t is 
kell indítani) 

− projektek miatti létszámváltozás (a MOtC mellett MOpC-t is kell indítani) 
 

Az üzleteknek kritériumokat kell megfogalmazniuk a PS releváns munkakörök betöltésével 
kapcsolatosan annak érdekében, hogy biztosítsák a folyamatbiztonság elvárt szintjének 
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fenntartásához szükséges minimális tudásszintet. A folyamatbiztonság minimálisan elvárt 
szintjét bármiféle személyi változások esetén is fenn kell tartani.  

Az elvárt minimális tapasztalattal és tudással kapcsolatos kritériumokat legalább az alábbi 
munkakörök esetében kell alkalmazni: 

− vezetőség (üzleti vezető, és közvetlen beosztottjai) 

− műszaki szakemberek, technológusok 

− üzemeltető személyzet 

− szerelők, karbantartók, műszerészek  

− EBK szakértők 

− folyamatmérnökök 

− berendezés vizsgálók 

− a technológiai folyamatot közvetlenül támogató laboránsok 

− veszélyes üzemet, technológiát közvetlenül irányító vezetők (üzemvezetők, 
telephelyvezetők, termelőmesterek, stb). 

 

A fentebb felsorolt munkakörök betöltése esetén a felvételi eljárásban a munkáltatói 
joggyakorló vezető felelőssége annak vizsgáltata, hogy a pozíciót betölteni kívánó személy 
rendelkezik-e megfelelő kompetenciákkal, képzettséggel a munkakör betöltésére. 
Amennyiben bármilyen kompetencia-hiány fennáll, azt dokumentálni kell, és intézkedést kell 
hozni a hiány megszüntetésére. 

A telephely, ill. üzem, az üzlet, valamint a vállalat vezetésének is be kell tartania a személyi 
változásokkal kapcsolatos követelményeket, és az új belépők, vagy áthelyezett dolgozók 
meg kell, hogy feleljenek az előzetesen meghatározott kritériumoknak. 

A telephelyeknek, üzemeknek, ill. az üzleteknek megfelelő képzést kell biztosítani a vezetés, 
a műszaki személyzet, az üzemeltetők és a karbantartók részére a folyamatbiztonság elvárt 
szintjének fenntartása érdekében. Ezen képzéseknek foglalkozniuk kell az alábbi elemekkel: 

− a PSM alapelvei, a folyamatbiztonsági irányítási rendszer elemei 

− a telephelyen alkalmazott technológiai folyamatok 

− az alapvető folyamatbiztonsági követelmények  

− veszélyelemzés, kockázatelemzés 
 

c) Jogszabályok, szabványok, hatósági előírások változásának kezelése:  
 
Alapvetően az EBK szervezetek koordinációjában és szervezésében történő feladat.  

Az FF&EBK MOL szervezet szolgáltatási területéhez tartozó jogszabályi környezet figyelése 
az FF&EBK MOL szervezet felelőssége, az ezen kívüli tevékenységhez kapcsolódó 
jogszabályok figyelése az érintett üzleti és/vagy funkcionális szervezet felelőssége. 

Az EBK jellegű jogszabályok figyelése a magyar és az Európai Uniós joganyagok figyelését 
jelenti, mely tevékenységért az FF&EBK MOL szervezet kijelölt munkatársa felelős, aki heti 
rendszerességgel követi a hivatalos jogforrásokat. 

- A magyar jogszabályok hivatalos forrása a Magyar Közlöny és annak internetes elérése 
(http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php). 

Az FF&EBK szervezet kijelölt felelőse a joganyagok monitorozása során azonosítja az EBK 
jellejű jogszabályokat. Értelmezési bizonytalanság esetén konzultál az érintett FF&EBK 
szakterületi vezetővel, aki szükség esetén a Jog MOL szervezettel konzultálva dönt arról, 
hogy az adott jogszabály EBK releváns-e.  

Az azonosított EBK jellegű jogszabályokról a kijelölt felelős értesítést küld az érintett 
FF&EBK szakterületi vezetőnek, valamint az EBK területet támogató jogtanácsos(ok)nak 
megadva a jogszabály címét és a teljes anyag elérhetőségét, valamint regisztrálja az „EBK 
jogszabályok regisztere” című, a vonatkozó szabályzat 3. sz. melléklete szerinti 
dokumentumba legkésőbb a joganyag kihirdetését követő 7 munkanapon belül.  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php
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Az EBK jogszabályok figyelése, regiszterek vezetése megvalósulhat üzleti és szakterületi 
bontásban is egyedi sablonok alapján, azonban valamennyi FF&EBK munkatársnak a saját 
szakterülete tekintetében havonta át kell tekintenie a MOL szintű regisztert és aktualizálnia 
saját nyilvántartását. 

Az új/módosított jogszabályok követelményeit, elvárásait az illetékes szakterületi vezetőnek 
– bevonva az FF&EBK szakértői munkacsoportokat – kell értelmeznie, majd konkrét 
feladatokká lebontani. Amennyiben valamely dokumentum megfogalmazása, követelménye 
nem egyértelmű és annak jelentős üzleti, EBK és/vagy költségvonzata van, akkor minden 
esetben állásfoglalást kell kérni az adott dokumentumot kibocsátó hatóságtól. 

Az egyes FF&EBK szakterületeket érintő jogszabályokból adódó feladatokat a 
jogszabályváltozás által érintett üzlet tájékoztatása mellett az erre a célra mindenkor 
aktuálisan alkalmazott informatikai felületen kell rögzíteni, teljesülését követni és 
nyilvántartani. 

A hatóságoktól érkező EBK jellegű dokumentumok (engedélyek, határozatok, végzések, 
kötelezések, jegyzőkönyvek, emlékeztetők, feljegyzések, értesítések stb.) a címzésnek 
megfelelő átvételi helyre érkeznek a MOL Magyarországon belül. 

Amennyiben az adott dokumentum: 

− az FF&EBK MOL szervezethez érkezik, akkor beazonosításra kerül az érintett 
szakterületi vezető, az érintett üzleti FF&EBK vezető, valamint az érintett üzleti 
FF&EBK kapcsolattartó, akik számára szkennelve, pdf formátumban továbbításra 
kerül a dokumentum. Amennyiben a hatóság döntése fizetési kötelezettséget ír elő, 
az érintett FF&EBK kapcsolattartó a postai úton beérkezett levelet is haladéktalanul 
meg kell hogy kapja további intézésre. A szkennelt változat párhuzamosan feltöltésre 
kerül az FF&EBK szervezet MOS oldalára is, 

− bármely üzleti FF&EBK egységhez érkezik és a dokumentum tartalma kizárólag arra 
az Üzleti FF&EBK egységre vonatkozik, akkor az iktató beszkenneli a dokumentumot 
és haladéktalanul továbbküldi az illetékes szakterületi vezetőnek, valamint az 
illetékes üzleti FF&EBK kapcsolattartónak (amennyiben nem azonos az üzleti 
FF&EBK vezetővel). Amennyiben a határozat fizetési kötelezettséget ír elő, az 
érintett FF&EBK kapcsolattartó a postai úton beérkezett levelet is haladéktalanul meg 
kell hogy kapja, további intézésre. A szkennelt változat párhuzamosan feltöltésre 
kerül az FF&EBK MOL szervezet oldalára is. 

− bármely üzleti FF&EBK egységhez érkezik, de a dokumentum tartalma alapján nem 
az Üzleti FF&EBK egységre vonatkozik, akkor az iktató haladéktalanul továbbítja a 
dokumentumot az FF&EBK MOL szervezet részére, ahol a dokumentumot a 
beérkező hatósági dokumentumként kezelik a fent leírt módon. 

− nem valamelyik üzleti FF&EBK egységhez érkezik, akkor haladéktalanul gondoskodni 
kell annak eljuttatásáról az FF&EBK szervezet részére, amely ezt követően beérkező 
hatósági dokumentumként kezeli az adott dokumentumot a fent leírt módon. 

− valamely szakértőhöz érkezik a hatóságtól e-mailben vagy a CÉGKAPU-n keresztül, 
akkor haladéktalanul gondoskodni kell annak eljuttatásáról az FF&EBK MOL 
szervezet részére, amely ezt követően beérkező hatósági dokumentumként kezeli az 
adott dokumentumot a fent leírt módon 
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2 A VESZÉLYES ÜZEM KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA 

2.1 A lakott területek jellemzése 

A MOL Logisztika Szajol telep a 4-es és a 442-es számú főközlekedési utak között 
helyezkedik, Szajol közigazgatási területén, a községtől D-re mintegy 2 km távolságban az 
Alcsi-Holt-Tisza bal partján helyezkedik el a Szajol szeles dűlőben. Területe 77 ha. 

A Szajol telepet a 4-es számú főközlekedési úttal egy 2,5 km hosszú, 6 méter széles saját 
tulajdonú betonút köti össze. A 442-es úttól a telephely 10 km-re fekszik. 
A telep Szajoltól kb. 3 km-re, Szolnoktól pedig kb. 6 km-re fekszik. 

Éghajlata száraz kontinentális, elsősorban forró, napsütéses nyár, hideg tél jellemzi. A 
napsütéses órák száma az ország ezen táján nagyon magas, meghaladja az évi 2000 órát, 
míg az éves átlagos csapadékmennyiség 480–500 mm. A település földrajzi szempontból a 
Szolnok-ártér kistájához tartozik. 

Szajol lakónépessége (2015.01.01.)    3 722 fő. 

Szajol területnagysága:      3 697 ha. 

Megközelítési útvonalak 

A telephely megközelíthető a 4. sz. főútról Szolnok után a 105,4 km-nél leágazó, 2,5 km 
hosszú bekötőútról.   

Lakosság által leginkább látogatott létesítmények 

A szajoli telephely közvetlen szomszédságában a lakosság által leginkább látogatott terület a 
Nairam Kft. szabadidő központja (területe 7 ha.). A cég telephez viszonyított elhelyezkedése: 
DNy-i irányban szomszédos a MOL Nyrt. Szajol telepével. Tevékenysége: 

− üdültetés, 

− étkeztetés, 

− elszállásolás, 

− szórakoztatás, 

− különböző rendezvények szervezése. 

A szabadidő központ 100 férőhelyes apartman-rendszerrel működik, mindezek mellett 100 
adagos konyhát és egyéb kiszolgáló létesítményeket is működtet. A rendezvényeiken 600 fő 
is tartózkodhat egyidejűleg. Állandó személyzet: 18 fő.  

Szintén a szajoli telephely közvetlen közelében található a Holt-Tisza ág, mely a környező 
települések lakosainak kedvelt pihenő helye. 

2.1.1 A telephely közelében lévő repülőterek 

A Szajol teleptől kb. 3500 méteres távolságban helyezkedik el a Szolnok – Szandai katonai 
repülőtér. 

2.1.2 Veszélyes tevékenységet folytató vállalatok 

A telephely környezetében lévő alsó, felső vagy küszöbérték alatti küszöbértékű veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemek az alábbiakban szerepelnek. 

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek: 

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. – Szajol Telep 
Bige Holding Kft. – Szolnok 

Alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemek:  

ÁTI DEPO, Szajol 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ghajlati_%C3%B6vezetek#Sz%C3%A1raz_kontinent%C3%A1lis_%C3%A9ghajlat


TT Zrt.                                                                                                      Kidolgozta: VÚRUP, a.s. 

Szajol TT Zrt.                                         Biztonsági Jelentés 2021.                                               21/80 

Küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek: 

VCSM Zrt. – Szolnok 
Borealis L.A.T Hungary Kft. - Szolnok 
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2.2 A természeti környezet bemutatása 

2.2.1 Meteorológiai jellemzők 

Magyarország a mérsékelt éghajlati övezetbe tartozik. Erre az éghajlatra jellemző időjárási 
viszonyok jellemzőek Szajolra és környékére. 

A meteorológiai adatok Szajol térségére a szolnoki meteorológiai állomásról származnak, 7 
éves időszakra vonatkoznak (1998-2005 között). 

Az alábbi adatokat tartalmazzák: 

− az átlagos és maximális csapadékmennyiség, 

− az átlagos zivataros napok száma, 

− az átlagos havi és éves relatív nedvesség, ködös és a fagyos napok száma, 

− a szélirányok átlagos gyakorisága, szélsebesség az egyes hónapokban és 
szélirányokban, 

− a légköri stabilitás osztályainak előfordulási valószínűsége, 

− átlagos évi hőmérséklet, abszolút maximum és minimum hőmérséklet (nyári és téli 
átlaghőmérséklet). 

 
Az adatok a 2.1. - 2.5. táblázatokban találhatók. 

2.2.2 Geológiai és hidrogeológiai jellemzők 

2.2.2.1 A terület földtani adottságai 

A negyedidőszakban, a pannonvégi kiemelkedést követően már folyóvízi törmelékes 
üledékek (agyag, kőzetliszt, homok) képződtek 200-250 méter vastagságban. A holocénben 
folyóvízi öntésüledékek (homok, iszap, agyag) rakódtak le néhányszor 10 méteres maximális 
vastagságban.  

Sekélyföldtani felépítés 

A telephely sekélyföldtani viszonyait részben a területen 1991. decembere és 1995. 
novembere között mélyült 65 db környezetföldtani feltáró fúrások rétegsorai alapján ismerjük. 
A fúrások 1991 decembere és 1995 novembere között mélyültek. 

A furatok talpmélysége 5,0-15,0 m között változott. A fúrások nagy részét talajvíz 
mintavételei ponttá képezték ki. A terület feltártsága egyenetlen, a telep D-DNy-i részén 
ritkább, az ÉNy-i részen – a vasúti lefejtő környezetében – viszont igen nagy a fúrássűrűség. 

További részletes sekélyföldtani ismeretekkel gazdagodtunk a 2005-ben az Agruniver 
Holding Kft. által kivitelezett részletes környezetvédelmi tényfeltárás kapcsán, melynek során 
102 db, többségében 7 m-es mélységű furat készült el, melyeknek nagy részét monitoring 
kutakká képezték ki. A terület feltártsága a számos feltáró fúrásnak köszönhetően 
egyenletesnek mondható. 

A feltárt képződmények egységesen holocén korú, folyóvízi fáciesű, a Tisza által lerakott (a 
folyó szabályozása előtti) törmelékes üledékek. 

A kismélységű fúrásokkal feltárt képződmények kora holocén, mindegyike folyóvízi fáciesű. 
Anyaga a Tisza által lerakott (a 19. század második felében végzett folyószabályozás előtti) 
törmelékes üledék. A jelenlegi folyómedertől számított 4-12 km közötti széles sávon található 
a Tisza meanderöve, mely több helyen beöblösödik. Ebben az övben keresztrétegzett 
övzátony és a folyóvízi üledékciklusnak megfelelő képződmények rakódtak le. Az elhagyott 
övzátonyokat később finomszemcsés ártéri öntésiszap, öntésagyag fedte be. 
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A telep feltáró fúrásainak rétegsorai alapján két fő egység különíthető el (felülről lefelé): 

1. vízrekesztő agyagos, homokos agyagos képződmények 

2. kvázi vízvezető iszapos homok, homokos iszap összlet. 

A telep területén a felszínközeli vízrekesztő agyagos, homokos agyagos képződmények 
vastagsága széles határok között ingadozik, helyenként teljesen hiányzik, átlagos 
vastagsága 2 m körüli. Szemcseösszetétele inhomogén. Az összletet a homokliszt-, az 
iszap- és az agyagfrakció különböző arányú keveredése építi fel. A rétegek színe változatos, 
általában szürke, sötétszürke, gyakran tarka (sárgásbarna-szürke). Jellemzőek a rozsdaerek 
és a mészkonkréciók. Gyakori a magas szerves anyag tartalom, legtöbbször elszenesedett 
növényi maradványok formájában. 

Az iszapos homok-homokos iszap összlet változékony, inhomogén. A telep területén 
döntően e rétegcsoport elemei dominálnak. Szemcseösszetételt tekintve legtöbbször 
homoklisztes finomhomok-finomhomokos homokliszt változó iszaptartalommal (általában 
20% alatti az iszapfrakció aránya), melyet helyenként iszapcsíkok, szürke szerves iszapos 
közbetelepülések tagolnak. Az összlet színe sárgásbarna, sárgásszürke, szerves anyag 
jelentétében szürke, kékesszürke, átlagos vastagsága mintegy 9 m. 

Fenti képződmény feküjét újra agyagos összlet képezi, melyet a mélyebb feltárófúrások 
érintettek mintegy 72 mBf.-i szinten. 
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2.2.2.2 A terület vízföldtani jellemzői 

Rétegvizek 

A vezetékes ivóvízellátás 2000. évben bevezetésre került, a rétegvizeket érintő ivóvíz kutak 
(2 db) üzemen kívül lettek helyezve és el lettek tömedékelve a 15.037/2002 sz. KÖTIVIZIG 
határozat alapján. 

A kutak fúráskori nyugalmi vízszintje 80 mBf. körül volt, fajlagos hozamuk 6-38 l/perc/m. A 
kutak rétegsora alapján a felső 100 m-ben a porózus vízadó homokrétegek gyakorisága 
45%, míg a agyagos vízrekesztőké 55%. A területen a rétegvizek nyomásgradiense kb. 500 
m mélységig pozitív. 

Talajvíz viszonyok 

A terület nagy részén a talajvíz a terepszint alatt 0,5-4,5 méter mélységben elérhető a 
mindenkori talajvízállás függvényében. A telep É-ÉK-i részén magas talajvízálláskor 
rendszeresen elborítja a belvíz. Az említett területrészen a növényzet (sás, nád) jól jelzi az 
állandóan magas talajvizet. 

A fúrási munkák során az ún. megütött talajvízszintek rendre alatta maradtak a később beállt 
nyugalmi vízszinteknek. Ennek oka jórészt a két képződménycsoport (homokos-
homoklisztes rétegek, agyagos rétegek) eltérő vízvezető képességében rejlik, a talajvíz 
kisebb lokális eltérésekkel gyakorlatilag nyílttükrű. A homokosiszapos képződmények 
mértékadó szivárgási tényezője k = 10-6 – 10-7 m/s, a az agyagos képződményeké k=10-8 – 
10-9 m/s. 

A talajvíz áramlási iránya a – hidraulikus gradiensek megfelelően – a területen K-DK felől Ny-
ÉNy felé, az Alcsi-Holt-Tisza irányába mutat. A holtág vízszintjét mesterséges úton 
szabályozzák a 81,00 mBf szint körül, az évi vízszintingadozás mindössze néhány deciméter 

1.  

2.2.2.3 Szeizmikus adatok 

Magyarországon 2005 óta - az Európai Unió többi államához hasonlóan - az EUROCODE 8 
szabvány (MSZ EN 1998-1) van érvényben az épületek földrengés elleni méretezésére. Az 
EUROCODE 8 szabvány érvénybe lépése előtt az MI-04.133-81 méretezési irányelv volt 
alkalmazandó, de annak érvénytelenítése és az új szabvány megjelenése között is az 1998 
jan.1-én életbelépett új Építési Törvény és az OTÉK 55. is kötelezően előírta a földrengés 
elleni méretezést. 

A földrengéskockázat meghatározása annak kiszámítását jelenti, hogy valamely területen 
megadott méretű talajrázkódás adott időszak alatt milyen valószínűséggel várható. A 
földrengéskockázat meghatározás eredménye a veszélyeztetettségi görbe, mely a 
talajgyorsulás értékek előfordulási valószínűségét (éves gyakoriságát) adja meg. Egy adott 
valószínűség mellett számított különböző periódusú (frekvenciájú) rezgések előfordulási 
valószínűsége pedig a veszélyeztetettségi válaszspektrum, mely a földrengésbiztos tervezés 
alapját képezi.  

A földrengéskockázat egyszerű jellemzője az adott területen földrengés következtében 
várható legnagyobb gyorsulás (PGA - Peak Ground Acceleration ). 

Szajol területén 50 év alatt 10% meghaladási valószínűséggel (475 évente egyszer) 1,2 m/s2 
földrengésből származó vízszintes gyorsulás várható. Ily módon az MSZ EN 1998-1 
(EUROCODE 8) szerint definiált földrengésből származó maximális horizontális gyorsulás az 

alapkőzeten [A típusú talajon] agR = 1,2 m/s2. 2 
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2.2.3 Egyéb természeti jellemzők 

2.2.3.1 Különleges természeti értékeket képviselő területek 

Környezetvédelmi szempontból érzékeny terület (Tájvédelmi körzet, Nemzeti park, stb.) van 
a térségben. 

Itt található a Közép-Tiszai Tájvédelmi körzet. Területe 9 455,6 hektár, ebből fokozottan 
védett 833 hektár. A Tájvédelmi körzet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága alá tartozik. 
A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet a Natura 2000 hálózatba tartozik, mind az élőhelyirányelv, 
mind a madárvédelmi irányelv szerint, beleértve a védelemre tervezett tiszajenői és kőtelki 

területeket is 3. 

A Szajol telep környezetében található Natura 2000 területek:  

• Közép-Tisza, 

• Alsó-Zagyva hullámtere. 

2.2.3.2 Felszíni vizek 

A terület egyetlen jelentős vízfolyása a Tisza. A folyó Szolnoknál átlagosan KöQ=564 m3/s 
vizet szállít, kisvízi (KQ=112 m3/s) hozamai között az eltérés több mint harmincszoros. A 
Tisza általában március – áprilisban tetőzik (tavaszi hóolvadás) és szeptember, október táján 
szállítja a legkevesebb vizet. Vízjárása szélsőséges. 

A telep közvetlen nyugati szomszédságában található az Alcsi-Holt-Tisza. A Tisza környező 
szakaszát még 1865-ben szabályozták, a meder azóta mesterséges meandertó. Az Alcsi-
holtág vízállását zsiliprendszer szabályozza, a vízmérce „O” pontjának tengerszint feletti 
magassága 78,79 m. A terület jelenleg pihenő-üdülő övezet, emellett sportolási célokat is 
szolgál, a közel jövőben Szolnok város tartalék ivóvízbázisaként kerül kialakításra, 

műszakilag rendezve 1. 
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3 VESZÉLYES ANYAGOK LELTÁRA  

A 2011. évi CXXVIII. törvény 3.§-a 26. pontjának értelmében veszélyes anyag 
meghatározása: e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott 
ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény, akár nyersanyag, termék, 
melléktermék, maradék, köztes termék, vagy hulladék formájában. 

A veszélyes anyagok leltára és ezek tulajdonságai a 3.1.1.-es táblázatban vannak 
feltüntetve, a 3.1.2.-es táblázatban pedig azoknak az anyagoknak a leltára található, melyek 
tűz esetén keletkezhetnek. A veszélyes anyagokról a további adatokat a biztonsági adatlap 
szolgál. 

3.1 A veszélyes anyagok adatlapjai 

A telep területén található, kiválasztott veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai elektronikus 
formában hozzáférhetők a vállalat intranetes honlapján. A biztonsági jelentés részét is 
képezik, amely elektronikus formában szintén hozzáférhető. 

Tűz esetén keletkező mérgező anyagok 
Tűz esetében a környezetbe az égés mérgező termékei szabadulhatnak fel. Nyitott területen 
lévő tűz esetében feltételezhető, hogy bekövetkezik a felhő azonnali felemelkedése, tehát 
nem várható, hogy a keletkezett mérgező anyagok hatással lennének az emberek életére. 

 



TT Zrt.                                                                                                                                                                                         Kidolgozta: VÚRUP, a.s. 

Szajol TT Zrt.                                                                                                Biztonsági Jelentés 2021.                                                                                      27/80 

3.1.1 táblázat A telepen jelen lévő veszélyes anyagok leltára 
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315 
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6/13,5 
<0,1 

(20°C) 

LD50patkány 
>2000 mg/kg 
halak1: >100 
mg/l, más vízi 
szervezetek 1: 

1-100 mg/l 

Megj.: 

1) Veszélyességi osztály(ok): a 34/2015 (II. 27.) Korm. rendelettel módosított 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1. és 2. táblázatában foglaltak szerint 

2) Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint.  
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3.1.2. táblázat A folyamatok ellenőrizhetetlenné válásakor keletkező veszélyes anyagok leltára 
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1. Szén monoxid 630-08-0 H2, P2 
220-331-
360D-372 

gáz - 610 -191 12,5/74 - 1,25 1800 

2. Kén-dioxid 7446-09-5 H2 331-314 gáz - - - - - 2,3 1260 

3. Nitrogén-dioxid 10102-44-0 H2 314-330 gáz - - - - - 3,4 89 

Megj.: 

1) Veszélyességi osztály(ok): a 34/2015 (II. 27.) Korm. rendelettel módosított 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1. és 2. táblázatában foglaltak szerint 

2) Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint.  
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4 A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA 

4.1 Általános bemutatás 

A gázolaj biztonsági készlettárolásának céljára elkülöníthető tartályokként a MOL Nyrt. 
Szajol telep területén a Terméktároló Zrt. tulajdonában a következő telepítésű tartályok 
szolgálnak: 

Gázolaj tárolásra: 2 db 40 ezer m3-es tartály – 40001, 40002 jelűek – összesen 80 ezer m3 
tárolókapacitással. 

4.2 A tevékenységek bemutatása 

4.2.1 40 000 m3 tartályok 

4.2.1.1 Technológiai műveletek 

4.2.1.1.1 Betárolás előtti műveletek 

4.2.1.1.2 Betárolás 

4.2.1.1.3 Kitárolás 
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4.3 A veszélyes tevékenységre vonatkozó információk  

4.3.1 Technológiai folyamatok 

4.3.2 Kémiai reakciók, fizikai és biológiai folyamatok 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos műveletek közben (lefejtés, tárolás és az üzemanyagok 
elszállítása) nem megy végbe sem kémiai reakció, sem egyéb fizikai vagy biológiai folyamat.  

4.3.3 Veszélyes anyagok tárolása 

 

4.4 A normál üzemviteltől eltérő állapotok 

4.4.1 Villamos energia kimaradás 

4.4.2 Meghibásodások 

4.4.2.1 Szivattyú meghibásodás 

4.4.2.2 Szerelvény meghibásodás 

 

4.4.2.3 Vezeték meghibásodás 

4.4.2.4 Tartály meghibásodás 

 

4.4.3 Üzemzavar a kapcsolódó létesítményekben 

 

4.5 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok és súlyos 
balesetek 

A telephelyen 2002. január 1-ét követően nem következett be sem veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos üzemzavar, sem súlyos baleset. 
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5 INFRASTRUKTÚRA 

A telep biztonságos üzemeltetéséhez, a rendkívüli események kezeléséhez szükséges 
infrastrukturális háttér rendelkezésre áll, működőképes. 

5.1 Külső szolgáltatások  

5.1.1 Villamos energia ellátás  

 

5.1.2 Gázellátás 

  

5.1.3 Vízellátás 

 

5.2 Belső szolgáltatások  

5.2.1 Belső elektromos hálózat 

 

5.2.2 Tartalék elektromos áramellátás 

 

5.2.3 Tűzoltóvíz hálózat 

 

5.2.4 Melegvíz és más folyadék hálózatok 

 

5.2.5 Gázellátás 

5.2.6 Hírközlés  
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5.3 Egyéb szolgáltatások 

5.3.1 Munkavédelem 

A központi irányítás alatt lévő EBK feladatokat ellátó munkatárssal történik a Munkavédelmi 
Szabályzat szerint, valamint a vonatkozó és érvényben lévő törvények és rendeleteknek 
megfelelően. 

5.3.2 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás  

Az egészségügyi ellátást a szerződéses üzemorvos biztosítja (FŐNIX-MED Zrt.).  

5.3.3 Vezetési pontok és a kivezetéshez kapcsolódó létesítmények 

A menekülési útvonalak ábrázolása, a létesítmények kiürítése a Szajol Tűzvédelmi 
szabályzat Logisztika MOL Szajol telep című dokumentumban található. 

A telep főbejáratánál található gépjármű parkoló. 

5.3.4 Elsősegélynyújtó és mentő szervezetek  

A telepen műszakonként egy fő elsősegélynyújtó van jelen. Szükség esetén az Országos 
mentőszolgálat és a Katasztrófavédelem is segítséget nyújt. 

5.3.5 Környezetvédelmi szolgálat  

A telepen a környezetvédelmi szolgálatot 1 fő telepi munkatárs látja el, valamint a MOL Nyrt. 

FFEBK szervezet, mely szakmai segítséget nyújt. A külső környezetvédelmi szolgálatot a 
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség és a 
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság látja el. 

5.3.6 Üzemi műszaki biztonsági szolgálat  

5.3.7 Javító és karbantartó tevékenység  

A telepen a tartályoknál javító és karbantartó tevékenységet a PETROLSZOLG Kft. látja el 3 
fővel. Szükség szerint a javító és karbantartó tevékenység elvégzésére igénybe vehető külső 
vállalkozók segítsége is, szerződés szerint. 

5.3.8 Laboratóriumi hálózat  

A Szajol telepen a laboratóriumi vizsgálatokat a Minőségellenőrzés MOL Üzemanyag 
Termék Minőségellenőrzés MOL Szajol laboratórium végzi. A laboratórium tevékenysége a 
beszállított, tárolt és kiszállított kőolajtermékek minőségi mutatóinak ellenőrzésére irányul, a 
technológiai lehetőségek keretén belül és a talajvíz minőségének ellenőrzésére a talajvíz 
kőolajtermékekkel történő szennyeződésének ellenőrző mérései keretén belül. A 
laboratóriumi naplóknak, munkanaplóknak és a mintákat megnevező kártyáknak tanúsítva 
kell lenniük. Minden adatot az alkalmazottnak alá kell írni, aki a műveletet végezte. 
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5.4 Szennyvízhálózatok 

5.4.1 Tiszta csapadékvíz 

5.4.2 Olajos csapadékvíz rendszer 

 

5.4.3 A rendszer főbb elemei 

5.4.3.1 TREDEX eljárás (rendszer) 

5.4.3.2 UNIR eljárás (rendszer) 

5.4.3.3 Iszapkezelés 

 

5.4.4 Technológiai folyamat 

 

5.4.5 Üzemmódok 

5.5 Üzemi monitoring hálózatok  

5.5.1 Monitoring rendszer (Talajvízfigyelő kutak)  

A telephelyen egy komplex kárelhárító rendszer, talaj és talajvíz állapot figyelő (monitoring) 
rendszer működik. A területen 68 db talajvíz megfigyelőkútban és 2 db vízkivételi aknában 
van mérve a talajvíz nyugalmi szintjének és a szénhidrogén fázisának a vastagsága, 
valamint a talajvíz szénhidrogén tartalma. A negyedéves monitoring vizsgálatok adott 
ütemezés szerint, az előző vizsgálati eredmények mérlegelésével történnek [1]. 

5.5.2 Tűzjelző és robbanási töménységet jelzőrendszerek 

A Szajol telepen SIEMENS CERBERUS gyengeáramú tűzjelző rendszer van kiépítve. 

5.5.3 Monitoring és hangosító rendszer 

A monitoring rendszer célja a súlyos ipari balesetekkel kapcsolatos eseménysorok (havária 
helyzetek) jelzése, ugyanakkor nem célja a normál technológiai körülmények közötti 
kibocsátások detektálása, illetve a környezetvédelmi jogszabályokban foglaltaknak való 
megfelelőség igazolása (pontszerű kibocsátások mérése). A figyelmeztető és riasztási 
szinteket úgy lettek beállítva, hogy a monitoring rendszer kizárólag akkor adjon 
figyelmeztetést, illetve riasztást, amennyiben havária helyzet alakul ki. Normál technológiai 
körülmények közötti kibocsátásoknál (valamint a vonali gázérzékelő egységek esetleges 
kiesése esetén) nem szabad automatikus figyelmeztetés és riasztás jelzéseket kiadni. 
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A kihangosító rendszer feladata a kialakult veszélyhelyzetekből eredő balesetek elkerülése 
és az esetleges bekövetkezett tényleges balesetek káros következményeinek csökkentése 
érdekében szintén kiemelt fontosságú vészhelyzet esetén a Szajol telep helyszínen és 
annak közvetlen környékén tartózkodó érintett személyek tájékoztatása, illetve riasztása 
(sziréna jelzések, illetve hang alapú utasítások formájában), valamint a kárelhárításban 
résztvevő személyi állomány folyamatos tájékoztatása.  

5.5.4 Beléptető és idegen behatolást érzékelő rendszerek  

A Szajol telep állandó vagyonvédelmi szolgálat látja el a személyek és járművek be és 
kiléptetését. Tankautó töltős ki és beszállítás külön beléptető rendszeren történik. 

5.5.4.1.1 A telep területére történő belépés rendje  

A személyi, illetve vasúti-, közúti irányból történő belépés az őrző-védő szolgálat 
ellenőrzése, felügyelete mellett a megfelelő okmányok felmutatásával történhet. 

5.5.4.1.2 A belépéshez szükséges okmányok 

 

5.5.4.1.3 A kilépés feltétele  

 

5.5.5 Biztonsági szolgálat 

A vagyonvédelmi feladatokat, a behatolás érzékelő rendszer felügyeletét, a portaszolgálatot, 
a ki- és beléptető elektronikus egység üzemeltetését az őrző-védő szolgálat látja el. 

5.5.6 Biztonsági rendszerek 

A Szajol telepen 24 órában működő kamerás figyelőrendszer van kiépítve.  
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6 SÚLYOS BALESETI LEHETŐSÉGEK ÉS EZEK 
KOCKÁZATÉRTÉKELÉSE 

A kockázat azonosítása és elemzése a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénnyel és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) 
Kormányrendelettel összhangban készült.  

6.1 A létesítmények kiválasztása 

A kiválasztási módszer alapján a kockázatok elsődleges értékelésére került sor. A 
technológia azon szakaszai kerültek feltérképezésre, amelyek elkülöníthetők távvezérlésű 
szerelvényekkel baleset esetén úgy, hogy a veszélyes anyag kijutási valószínűsége a 
technológián kívülre a lehető legkisebb legyen. 

A jelzőszám az üzemi feltételek, valamint a tárolt anyagok, a kiválasztási szám a veszélyes 
létesítményrész elhelyezése alapján határozható meg. Ezek értékei a táblázatokban vannak 
feltüntetve az egyes értékelt egységekre vonatkozóan. Kiválasztási alapul szolgálnak a 
részletesebb kockázatelemzéshez. 

Az egyes bemeneti adatok a veszélyes források kiválasztásához az M 1-es mellékletben 
vannak feltüntetve. A 6.1.1.-es táblázatban csak azon források bemeneti adatai és 
eredményei láthatók, melyek a továbbiakban részletesen lesznek elemezve. A telep 
kiválasztási módszerrel történt értékelésének összes eredménye az M 1-es mellékletben 
található.  

6.2 Az eseménysorok specifikációja és leírása 

A CPR 18E módszer ajánlásai alapján egy létesítménytípust több reprezentatív baleseti 
eseménysor jellemez. A reprezentatív baleseti eseménysorok kiválasztása konzervatív 
eljáráson alapszik. A kiválasztott eseménysorokat a következő rész tartalmazza. A 6.2.1.-es 
táblázatban azok az események vannak feltüntetve, amelyeket a kockázat számítása során 
szükséges figyelembe venni. A baleseti eseménysorok részletes leírása és a modellek 
grafikus kijelölése a 6.3.-as fejezetben található külön-külön minden értékelt forrásra 
vonatkozóan. 

Mivel a 40 001 és 40 002-s tartályok a tárolt anyag mennyisége és típusa, továbbá 
szerkezeti felépítése szempontjából tekintve azonos, egy azon forráson belül voltak 
értékelve és a baleset által bekövetkezett következmények is azonosak lesznek. A 6.3.2. 
fejezetben szerepel a baleseti eseménysor legnagyobb hatótávolságainak grafikus 
ábrázolása a 40 002-s tartály meghibásodása esetében, mivel ez a tartály helyezkedik el 
közelebb azon helyhez, ahol személyek tartózkodnak. Az esemény gyakorisága csak egy 
tartály részére lett kiszámolva, viszont az egyéni és társadalmi kockázat értékelésénél és a 
dominóhatás meghatározásánál is mindkét tartály a hozzá tartozó tartozékokkal értékelve 
volt a hozzá megfelelő meghibásodási gyakorisággal.  
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6.3 Hibafa-, eseményfa-elemzés és a következmények értékelése 

A jelentésnek ez a része a 6.2.1.-es táblázatban szereplő baleseti eseménysorok 
előfordulási valószínűségének és a következményeinek értékelését tartalmazza. 

Minden egyes elemzés bevezetőjében grafikusan ábrázoltak az elemzett létesítmények. 
Utána következik a létesítmény leírása a kezdeti alapesemény részletes leírásával együtt. A 
következő lépés bemutatja a hibafát. A csúcsesemény (Top event) gyakorisága a hibafából 
az eseményfában úgy jelenik meg, mint kiváltó esemény. Az eseményfában a biztonsági 
rendszerek figyelembevételével kerül kiszámításra az egyes következmények gyakorisága. 
Veszélyes eseményre a hőhatás, lökőhullám illetve a toxikus diszperzió hatótávolsága külső 
kihatásként van számszerűsítve. A hatótávolság a következmények kártyájába van 
bejegyezve. A legnagyobb hatótávolság grafikus ábrázolására is sor került.  

6.3.1 Hibafaelemzés 

A valószínűség elemzés menete több összefüggő lépésen alapul: 

− azon üzemzavarok és a kezdeti események azonosítása, amelyek a kiváltó esemény 
feltételezhető baleseti eseménysorához vezetnek, 

− a hibafák szerkesztése az egyes baleseti eseménysorok részére, a hibafa 
csúcseseménye az eseményfa kiváltó (kezdeti) eseménye, 

− az kiváltó események valószínűségi adatainak gyűjtése és feldolgozása (gyakoriság, 
valószínűség), 

− a kiváltó esemény előfordulási gyakoriságának számszerűsítése, 

− a kiváltó események következményeinek modellezése eseményfa segítségével és 
hibafák szerkesztése biztonsági rendszerekre (ha a technológia reakciója azonos 
több kiváltó eseményre, az eseményláncok egyazon eseményfával modellezhetők), 

− a baleseti eseményláncok előfordulási gyakoriságának számszerűsítése, 

− a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményeinek 
modellezése, kihatásuk meghatározása. 

− az egyes következmények és baleseti eseménysorok hozzájárulásának 
számszerűsítése az egyéni kockázatához, 

− a vizsgált technológia teljes egyéni és társadalmi kockázatának meghatározása. 

A valószínűségi kockázatelemzés a veszélyes anyagok környezetbe kerülési 
egyedi/specifikus eseményeinek meghatározásán alapszik. Összhangban a tanulmány 
terjedelmével, amely a feladat leírásában van meghatározva, az események kiválasztása 
reprezentatív az események teljes spektrumára. A hasonló következményű súlyos baleseti 
események csoportosíthatók, és egyazon eseményfában ábrázolhatók. Az adott csoportban 
a kiváltó esemény előfordulási gyakoriságát az ide besorolt kiváltó események 
gyakoriságának összege adja. 

A jelentés ezen részének célja a veszélyek azonosítása. Azonosításra kerülnek azon kiváltó 
események, melyek a veszélyes anyagok környezetbe jutásához vezetnek a telep 
létesítményiből. A kismennyiségű kiáramlásokkal csővezetékekből vagy más létesítményből 
az elemzés nem foglalkozik. Hatásuk a környezetre elhanyagolható. 

A kiváltó események előfordulási gyakoriságának elemzése a hibafák segítségével történik. 
A kiválasztási módszer eredményeiből indul ki. 

A kiválasztási módszer elemzi a veszélyes anyagokat tartalmazó létesítményeket, vagy azok 
részeit. A kockázat forrásainak kiválasztása a létesítmények objektív összehasonlításának 
elvéből indul ki. Kiváltó esemény bekövetkezése után (pl. csőrepedés vagy tartály 
széthasadása) csak az a veszélyes anyagmennyiség kerül a környezetbe, amely az adott 
pillanatban ott található. A szerelvény elzárása megakadályozza a veszélyes anyag teljes 
mennyiségének kiömlését a környezetbe. 
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A veszélyes létesítmények és paramétereik kiválasztása alapján, valamint a veszélyes 
anyagok mennyiségétől függően meghatározhatók a baleseti eseménysorok és azon 
események, melyek következményei veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet 
okozhatnak. Az azonosított csúcsesemények alkotják a hibafa-elemzés (Fault tree) alapját. 

A következő veszélyes technológiai létesítményrészek és berendezések kiválasztására 
került sor: 

A. A 40002 (40001)-s gázolaj tartály és csővezetékei 

Ezután a baleseti eseménysorok meghatározása következett. 

6.3.2 Eseményfák 

A QRA gyakorlati alkalmazásakor az egyes kiváltó eseményeket csoportosítják. Ez az 
eseményfa kidolgozásának alapja. Egyazon csoportba sorolt kiváltó események azonos 
baleseti lefolyással bírnak, ugyanazok a követelményeik a biztonsági rendszerekkel és a 
kezelő személyzettel szemben. 

A baleseti eseménysorok modellezésére eseményfák használatosak, melyek veszélyes 
anyagok környezetbe kerülésének eseményláncait és következményeit ábrázolják. Súlyos 
baleset azért fordulhat elő, mert meghibásodnak a veszélyes anyagokat a környezettől 
elkülönítő berendezések. Az eseményfa a kiváltó eseménnyel előidézett súlyos baleset 
lefolyásának valószínűségi elosztását mutatja, tekintettel azon biztonsági rendszerekre, 
melyek a baleset elfojtása céljából avatkoznak be, valamint a személyzet tevékenységére. 

Az eseményfa szerkesztésnél több esemény van figyelembe véve. Ezek befolyásolhatják a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek lefolyását és következményeit (például a 
kiáramlás azonnali meggyulladása vagy késői meggyújtása). 

A valószínűségértékek kiválasztásának indoklása az M3.-as mellékletben szerepel.  

6.3.3 A létesítmények és események jelölése a hibafa-elemzésben 

A létesítmények és a meghibásodások egyértelmű azonosítása végett egységes 
kódrendszert alkalmaznak a hibafákban és eseményfákban. 

A csúcsesemény a hibafákban az alábbi módon van megjelölve: 

XX-YY-ZZ, 

ahol 

XX – az elemzett üzemrészleget jelenti (pl. TT – TT Zrt. Szajol), 

YY – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek forrásának azonosítója,  

ZZ – az adott forráson a kiváltó esemény eseménysorának sorszámmal ellátott 
megjelölése 

A hibafa alapeseményeinek megjelölése betűkből és számokból áll a következő formában: 

XX-YY-MMMM-NNNNA  

ahol 

XX – jelöli az üzemet, 

YY – berendezés száma, 

MMMM - jelöli a berendezést a tervrajz alapján (pl. 40 001 – 40 001-es tartály), 

NNNNA - jelöli a berendezés fajtáját az osztályozás alapján (pl. 3613A – 
Atmoszférikus, duplafalú tartályok – azonnali kibocsátás az atmoszférába) 
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A teljes kód egy meghibásodásra például lehet a következő: TT01-40001-3613A 
meghibásodást jelöl a Szajol TT Zrt. telephelyen a 40 000 m3 térfogatú tárolótartályon, a 
meghibásodás típusa: azonnali kibocsátás az atmoszférába (3613A – a meghibásodás kódja 
az elfogadott taxonómia alapján). 

6.3.4 A külső tényezők értékelése 

A hibafák szerkesztésének szakaszában a következő külső tényezők voltak elemezve: 

• földrengés, 

• földcsuszamlás, 

• áradás, 

• járművek ütközése, 

• külső tűzeset. 

Mivel a külső események súlyos következményekkel lehetnek az üzem berendezéseire, 
előfordulási valószínűségük meghatározása és hatásuk részletes elemzése szükséges. Ha 
ilyen elemzések nem hozzáférhetők, a szakirodalom generikus adatai használhatók. Ezek 
azonban csak orientációs jellegűek. 

A külső eseményekre vonatkozólag a szakirodalomban az alábbi generikus adatok 
találhatók: 

 
A külső esemény 

megnevezése 

A külső esemény 
gyakorisága  

(generikus adat) 

[év-1] 

1 Földrengés 1.10-8 

2 Földcsuszamlás 2.10-9 

3 Áradás 1.10-7 

4 Járművek ütközése 2.10-7 

5 Külső tűzeset  1.10-5 

 

Földrengés 

A Szajol TT Zrt. tartályai és a Szajol Telep nem tartozik abba a zónába, ahol földrengések 
előfordulásának magas a kockázata. Tekintettel arra, hogy nincs kidolgozva olyan 
tanulmány, mely bizonyítaná, hogy a berendezések méretezése ellenáll egy bizonyos 
nagyságú földrengésnek, a szakirodalomból vett generikus adatokkal dolgoztunk. 

Földcsuszamlás 

Ilyen fajta külső esemény előfordulása a Szajol Telep területén nem valószínű. A telep 
síkságon fekszik, jelentősebb emelkedések nélkül. Ezen okból kifolyólag a földcsuszamlás ki 
lett zárva a hibafákból. 

Áradás 

A Szajol Telep területétől a legközelebbi felszíni vízfolyás a kb. 120 m-re nyugatra található 
Alcsi Holt-Tisza. Mivel nem volt kidolgozva árvízi veszélyeztetettséget bemutató elemzés, 
amely megcáfolhatná a bázistelep elárasztását, a hibafákban a szakirodalomból generikus 
adatot használtunk fel.  

Járművek ütközése 

Az üzemben korlátozott a járművek mozgása. A telepre csak a bejárati kapun keresztül 
engedéllyel rendelkező járművek juthatnak be az őrző-védő szolgálat felügyelete mellett. A 
legnagyobb megengedett sebesség 20 km/h-ra korlátozott. A tankautók a töltőállásokig 
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mehetnek és vissza a kijárathoz. A vasúti tartálykocsik töltésének helyszínén és annak 
közelében nincs közút, ezért az ütközést az elemzésben nem vesszük figyelembe. 

Külső tűzeset 

A Szajol Telep tankautó-töltő közelében nincs idegen forrás, amely külső tüzet okozna. 

 

A Biztonsági jelentésben az egyes baleseti eseménysorok lehetséges következményeinek 
értékelésekor az alábbi külső tényezők lettek figyelembe véve: 

• földrengés 

• áradás. 



TT Zrt.                                                                                                     Kidolgozta: VÚRUP, a.s. 

Szajol TT Zrt.                                           Biztonsági Jelentés 2021.                                               40/80 

6.3.5 A lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
keletkezési gyakoriságának számszerűsítése és a következményeinek 
kiértékelése 

6.3.5.1 A. A 40 001-es (40 002) gázolaj tartály és csővezetékei 

A két tartály (40 001 és 40 002) védőgyűrűs kialakítású, merevtetős, dupla fenekű, gázolaj 
tárolására alkalmas. A tárolt termék szintjének meghatározására ENRAF típusú folyamatos 
szintmérő szolgál, mely alkalmas sűrűség és hőmérséklet mérésére is. 

A tartályok be- és kitároló rendszere DN300 töltő, kitároló és DN350 szívó gerincvezetéken 
keresztül kapcsolódik a telep technológiai rendszeréhez. 

A 40 001 – 40 002 jelű tartályokat kiszolgáló technológiai csővezetéki rendszer kapcsolódik a 
telep technológiai rendszeréhez. A tartályokhoz egy DN300 távvezetéki töltő- és kitároló, 
illetve egy DN350 szívó gerinc került kiépítésre, melyek a 20 007 – 20 008 – 20 009 jelű, 
szintén biztonsági készlet tárolására használt MOL Nyrt. tulajdonú tartályok, azonos 
funkciójú gerincvezetékeihez csatlakoznak. 

A kapcsolódásnál motoros szerelvények teszik lehetővé a két rendszer szétválasztását. 

A távvezetéki fogadótól meglévő rendszeren keresztül érkezik a gázolaj, majd az új gerincen 
és a tartályokhoz kiépített DN300/400 lecsatlakozáson át jut a védőgyűrűs tartályokba. 

A tartályokban lévő gázolaj szintjét – a tartály számával azonos – LIAHL 40.001 – 40.002. 
jelű szintmérő műszerkör folyamatosan méri és mutatja, a szint alsó (L = 1300 mm) és felső 
(H = 15100 mm) határértékeknél jelzést ad. A szint maximális értékénél (HH = 15400 mm, 
vészmaximum) szoftveres úton az LSAHH körrel azonos funkciójú reteszt biztosít. 

A tartályokat túltöltés ellen az LSAHH 40.001 – 40.002. jelű műszerkör védi, (független 
szintkapcsolóval) mely a szint maximális értékénél (HH) vészjelzést ad és lezárja a betároló 
vezetéken lévő motoros szerelvényt. 

6.3.5.1.1 A1 – Gázolaj azonnali kiömlése a környezetbe 

A gázolaj azonnali kiömlése a 40002-es (40001) tartályból a környezetbe a 
következményekre való tekintettel külön baleseti eseménysort képez. A baleset 
bekövetkezhet a duplafalú atmoszférikus tartály belső palástjának, ill. a másodlagos 
palástjának, védőgyűrűjének sérülése esetében. Az atmoszférikus duplafalú tartály belső és 
külső tartálypalástjának meghibásodásakor, sérülésekor nem lehet megakadályozni a 
gázolaj kifolyását a környezetbe. 
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A gázolaj azonnali kiömlésének teljes előfordulási gyakorisága 1,225 E-07 év-1. 

Top Event frequency F = 1,225E-07 
No Frequency %                  Event  
1 1,00E-07   8,16E+01   TT-A1-ARADAS 
2 1,25E-08   1,02E+01   TT02-40002-3613A 
3 1,00E-08   8,16E+00    TT-A1-FOLDRENGES 

 

TT_A1 eseményfa – Gázolaj azonnali kiömlése a környezetbe  

A szakirodalom szerint a meggyulladás valószínűsége 0,01 a tűzveszélyes K2-es folyadékok 
esetében, melyeknek a lobbanási pontja atmoszférikus nyomásnál kisebb, mint 55 °C, 
függetlenül a kiömlött anyag mennyiségétől. Annak ellenére, hogy a gázolaj lobbanási pontja 
nagyobb min 56 °C, konzervatívan a K2-es csoportba lett besorolva. Annak a valószínűsége, 
hogy a kiömlés nem gyullad meg tehát 0,99. 

A szakirodalom szerint a gázolaj kései gyújtásának valószínűsége 0,1 – 0,3 tartományban 
található. Tekintettel arra, hogy ennél a baleseti eseménysornál a gázolaj kiömlése 
feltételezett, ahol az iniciálás nagyobb gyakorisággal nem feltételezett, ezért a késői gyújtás 
valószínűségi értékeke 0,2-ként lett meghatározva. 

A kiömlés azonnali begyulladásának esetében gőztűz keletkezhet. 

A kiömlő anyag kémiai-fizikai tulajdonságaira való tekintettel késői gyújtás esetén is 
keletkezhet gőztűz tócsatűzzel együtt. Csak tócsatűz keletkezése is lehetséges. A 
keletkezési valószínűség aránya 0,5/0,5 – Gőztűz+tócsatűz/tócsatűz. 

A kiömlés valószínűsége erre az eseményre 1,23E-07 év-1. 

 

TT_A1 eseményfa 

TT A1   
Azonnali 

begyulladás 
Késői 

gyújtás 
Gőztűz/ 

Tócsatűz 
Következmény 

Eseménysorok 
kódja  

Gyakoriság 
[év-1] 

           

1,23E-07 I     Gőztűz  TT_A1_Gőz 1,23E-09 

  0,01          

  N I   

Gőztűz + 

TT_A1_Gőz+KTócsa 1,21E-08 kései tócsatűz 

  0,99 0,2 0,5       

        Kései tócsatűz TT_A1_KTócsa 1,21E-08 

     0,5       

    N   
Környezet-
szennyezés TT_A1_0 9,70E-08 

    0,8         
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Következmények elemzése 

AA11  AA11  KKÖÖVVEETTKKEEZZMMÉÉNNYYEEII  
 

BBaalleesseettii  eesseemméénnyyssoorr  GGáázzoollaajj  aazzoonnnnaallii  kkiiöömmllééssee  aa  kköörrnnyyeezzeettbbee  

AAllaappeesseemméénnyy  TT-40002-3613A 

Kiindulási paraméterek Meteorológiai viszonyok 

Anyag GGáázzoollaajj  

1,5
F 

Átlagos éjszakai 
hőmérséklet 

55  °°CC  

3,1 
D 

Átlagos nappali 
hőmérséklet 

1155  °°CC  

Mennyiség 3333775588  tt  Átlagos szélsebesség 11,,55  mm//ss  Átlagos szélsebesség 33,,11  mm//ss  

Hőmérséklet 1155  °°CC  A légkör stabilitása FF  A légkör stabilitása DD  

Nyomás aattmm..    

 

A paraméterek középértékei a kiáramlás után Tűzveszélyesség és toxikológiai adatok 

Kiáramlás utáni hőmérséklet [°C] 1155,,00  FRH [tf. %] 1133,,55  

Kiáramlás sebessége [m/s] --  ARH [tf. %] 66  

A kiömlő anyag átlagos tömegárama [kg/s] --  Lobbanáspont [°C] >>5555  

A folyadékfázis mennyisége [%] 110000  LC50 [ppm] --  

A cseppek átmérője [um] 1100000000     

A kiáramlás időtartama [s] --     
 

Következmények 1,5/F 3,1/D 

Diszperzió 

Koncentráció Távolság [m] Magasság [m] Távolság [m] Magasság [m] 

FRH 112222,,66  00,,88  113388,,88  11,,00  

ARH  112233,,11  00,,88  113399,,33  11,,00  

ARH/2 112233,,55  00,,88  113399,,77  11,,00  
 

Kései 
Tócsatűz 

A tócsa átmérője [m] 220000  220000  

Maximális hősugárzás 
[kW/m2] 

2200  2200  

Hősugárzás A hősugárzás hatótávolsága [m] A hősugárzás hatótávolsága [m] 

  4 kW/m2 224477  227788  

17,5 kW/m2 114477  116688  

37,5 kW/m2 NNeemm  éérrii  eell  NNeemm  éérrii  eell  

 

Gőztűz 

Koncentráció Távolság [m] Magasság [m] Távolság [m] Magasság [m] 

ARH 112233,,11  00,,88  113399,,33  11,,00  

ARH/2 112233,,55  00,,88  113399,,77  11,,00  

 

Gázolaj kiömlésével számolunk a védőgyűrűn kívülre a tartálypalást jelentős sérülése után. 
Tekintettel a környezet jellegére a folyadéktócsa a többi tartály védőgödrei között alakul ki. A 
kiömlött folyadék megtölti a felszín egyenetlenségeit, ami lelassíthatja a tócsa 
továbbterjedését. Ez addig folytatódik, amíg a kiömlést meg nem szüntetik.  

A kiömlés után a cseppfolyós tűzveszélyes anyag párologni fog és tűzveszélyes gőzfelhőt 
képez, mely ezután terjed, kitágul, és a légkörrel hígul. Az A1-s következmények kártyájában 
az ARH és az FRH legnagyobb hatótávolságai szerepelnek a kiömlés helyszínétől. 

A keletkezett felhő azonnali begyulladása esetén gőztűz keletkezhet.  

A felhő kései iniciálása esetén feltételezett gőztűz (tűzveszélyes gőzfelhő fellángolása), ill. 
tócsatűz keletkezése. Miközben a gőztüzet tócsatűz kíséri. 

Abban az esetben, ha a kiömlő anyag nem iniciálódik, a kiömlött szénhidrogén elegy 
szétszóródik a környezetben. 
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Eseménylánc: TT_A1_Gőztűz+Tócsatűz 

A gőztűz a folyadék gőzeinek gyors elégése a robbanási határokon belül. Azon személyek 
veszélyeztetése van számításba véve, akik az épületeken kívül tartózkodnak a 
hatótávolságon belül. A gőztűz közvetlenül nem veszélyezteti sem az épületeket, sem a 
berendezéseket. Csak rövid idejű hatásról van szó. Ebben az esetben a gőztűz 
hatótávolsága 139,3 m. Az ARH/2 hatótávolsága 139,7 m. A számított következmények 
20%-kal megnövelt legnagyobb hatótávolsága 168 m. 

Gőzfelhő meggyulladása tócsatüzet vált ki. Feltételezzük a szétfolyt folyadék területének 
meggyulladását, mely aránylag gyorsan elpárolog. Tócsatűz a szétfolyt folyadék 
meggyulladásakor keletkezik. A tócsa átmérője 200 m. A 4 kW/m2-es hősugárzás másodfokú 
égési sérüléseket okozhat 20 s-nél hosszabb ideig tartó expozíció esetén, melynek 
hatótávolsága a legrosszabb esetben 278 m a forráspont helyszínétől. A számított 
következmények 20%-kal megnövelt legnagyobb hatótávolsága 334 m. A 17,5 kW/m2-es 
hősugárzás azt a határértéket jelenti, ameddig a tűzoltók védőruhában elmehetnek, ami 
ebben az esetben 168 m-t jelent. A 37,5 kW/m2-es hősugárzást, mely esetén 
acélszerkezetek sérülése fenyeget, nem alakul ki. 

Az A1.1.–es ábrán látható a hősugárzás a távolság függvényében a 3,1/D meteorológiai 
feltételeknél. 

A1.1. ábra: TT_A1_Gőz+Tócsa(Hősugárzás vs. távolság - Tócsatűz) 

 

Eseménylánc: TT_A1_0 

Ha az anyag kiömlése után nem lobban be, a gőzök környezeti diszperziójával számolunk 
következmények nélkül az emberekre és a berendezésekre. Abban az esetben, ha a kiömlött 
anyag nem lobban be és nem ég le, a környezetben szóródik szét.  
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6.3.5.1.2 A2 – Gázolaj azonnali kiömlése a védőgyűrűbe 

A gázolaj azonnali kiömlése a 40 001-es (40 002) tartályból a másodlagos tárolóedénybe 
(védőgyűrűbe) a következményekre való tekintettel külön baleseti eseménysort képez. A 
tartály belső palástjának sérülése esetében nem lehet megakadályozni a gázolaj kiömlését 
az atmoszférába nyitott másodlagos védő tartályba. A védőgyűrű térfogata úgy van tervezve, 
hogy a belső tartály teljes térfogatának befogadására alkalmas. 

A gázolaj azonnali kiömlésének teljes előfordulási gyakorisága a védőgyűrűbe 5,00 E-08 év-1. 

Top Event frequency F = 5,00E-08 
No Frequency %                  Event  
1 5,00E-08            1,00E+02                  TT02-40002-3613B 
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TT_A2 eseményfa –Gázolaj azonnali kiömlése a védőgyűrűbe 

Az eseményfa szerkesztésénél több esemény lett figyelembe véve, melyek befolyásolhatják 
a súlyos ipari baleset végső formáját, esetleges jellegét. 

A szakirodalom szerint a meggyulladás valószínűsége 0,01 a tűzveszélyes K2-es folyadékok 
esetében, melyeknek a lobbanási pontja atmoszférikus nyomásnál kisebb, mint 55 °C, 
függetlenül a kiömlött anyag mennyiségétől. Annak ellenére, hogy a gázolaj lobbanási pontja 
nagyobb min 56 °C, konzervatívan a K2-es csoportba lett besorolva. Annak a valószínűsége, 
hogy a kiömlés nem gyullad meg tehát 0,99. 

A szakirodalom szerint a gázolaj kései gyújtásának valószínűsége 0,1 – 0,3 tartományban 
található. Tekintettel arra, hogy ennél a baleseti eseménysornál a gázolaj kiömlése 
feltételezett, ahol az iniciálás nagyobb gyakorisággal nem feltételezett, ezért a késői gyújtás 
valószínűségi értékeke 0,2-ként lett meghatározva. 

A kiömlés azonnali begyulladásának esetében gőztűz keletkezhet. 

A kiömlő anyag kémiai-fizikai tulajdonságaira való tekintettel késői gyújtás esetén is 
keletkezhet gőztűz tócsatűzzel együtt. Csak tócsatűz keletkezése is lehetséges. A 
keletkezési valószínűség aránya 0,5/0,5 – Gőztűz+tócsatűz/tócsatűz. 

Abban az esetben, ha a kiömlő anyag nem iniciálódik, a kiömlött szénhidrogén elegy 
szétszóródik a környezetben. 

A kiömlés valószínűsége erre az eseményre 5,00E-08 év-1. 

 

TT A2 eseményfa: 

TT A2 Azonnali 
begyulladás 

Késői 
gyújtás 

Gőztűz/ 
Tócsatűz 

Következmény Eseménysorok kódja  
Gyakoriság 

  [év-1] 

           

5,00E-08 I     Gőztűz  TT_A2_Gőz 5,00E-10 

  0,01          

  N I   

Gőztűz + 

TT_A2_Gőz+KTócsa 4,95E-09 kései tócsatűz 

  0,99 0,2 0,5       

        Kései tócsatűz TT_A2_KTócsa 4,95E-09 

     0,5       

    N   Környezetszennyezés TT_A2_0 3,96E-08 

    0,8         
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Következmények elemzése 

AA22  AA22  KKÖÖVVEETTKKEEZZMMÉÉNNYYEEII  
 

BBaalleesseettii  eesseemméénnyyssoorr  GGáázzoollaajj  aazzoonnnnaallii  kkiiöömmllééssee  aa  vvééddőőggyyűűrrűűbbee  

AAllaappeesseemméénnyy  TT02-40002-3613B 

Kiindulási paraméterek Meteorológiai viszonyok 

Anyag GGáázzoollaajj  

1,5
F 

Átlagos éjszakai 
hőmérséklet 

55  °°CC  

3,1 
D 

Átlagos nappali 
hőmérséklet 

1155  °°CC  

Mennyiség 3333775588  tt  Átlagos szélsebesség 11,,55  mm//ss  Átlagos szélsebesség 33,,11  mm//ss  

Hőmérséklet 1155  °°CC  A légkör stabilitása FF  A légkör stabilitása DD  

Nyomás aattmm..    

 

A paraméterek középértékei a kiáramlás után Tűzveszélyesség és toxikológiai adatok 

Kiáramlás utáni hőmérséklet [°C] 1155,,00  FRH [tf. %] 1133,,55  

Kiáramlás sebessége [m/s] --  ARH [tf. %] 66  

A kiömlő anyag átlagos tömegárama [kg/s] --  Lobbanáspont [°C] >>5555  

A folyadékfázis mennyisége [%] 110000  LC50 [ppm] --  

A cseppek átmérője [um] 1100000000     

A kiáramlás időtartama [s] --     
 

Következmények 1,5/F 3,1/D 

Diszperzió 

Koncentráció Távolság [m] Magasság [m] Távolság [m] Magasság [m] 

FRH 111133,,99  11,,00  113322,,88  11,,00  

ARH  111144,,44  11,,00  113333,,33  11,,00  

ARH/2 111144,,77  11,,00  113333,,77  11,,00  
 

Kései 
tócsatűz 

A tócsa átmérője [m] 6633  6633  

Maximális hősugárzás 
[kW/m2] 

2200  2200  

Hősugárzás A hősugárzás hatótávolsága [m] A hősugárzás hatótávolsága [m] 

  4 kW/m2 111188  114444  

17,5 kW/m2 7755  9966  

37,5 kW/m2 NNeemm  éérrii  eell  NNeemm  éérrii  eell  

 

Gőztűz 

Koncentráció Távolság [m] Magasság [m] Távolság [m] Magasság [m] 

ARH 111144,,44  11,,00  113333,,33  11,,00  

ARH/2 111144,,77  11,,00  113333,,77  11,,00  

 

Az azonnali kiömlés esetében az anyag teljes mennyisége, amely a tartályban található a 
védőgyűrűbe áramlik, így az anyag nem kerül ki a környezetbe. A védőgyűrű átmérőjével 
azonos átmérőjű tócsa keletkezik, mely felszínéről az anyag párologni fog. 

A kiömlés után a cseppfolyós tűzveszélyes anyag párologni fog és tűzveszélyes gőzfelhőt 
képez, mely ezután terjed, kitágul, és a légkörrel hígul. Az A2-s következmények kártyájában 
az ARH és az FRH legnagyobb hatótávolságai szerepelnek a kiömlés helyszínétől. 

A keletkezett felhő azonnali begyulladása esetén gőztűz keletkezhet. Amennyiben az 
azonnali iniciálás nem következik be, a felhő kései iniciálása keletkezése feltételezett, mely 
esetén gőztűz (tűzveszélyes gőzfelhő fellángolása), ill. tócsatűz keletkezik. Miközben a 
gőztüzet tócsatűz kíséri. 
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Eseménylánc: TT_A2_Gőztűz+Kései Tócsatűz 

A gőztűz a folyadék gőzeinek gyors elégése a robbanási határokon belül. Azon személyek 
veszélyeztetése van számításba véve, akik az épületeken kívül tartózkodnak a 
hatótávolságon belül. A gőztűz közvetlenül nem veszélyezteti sem az épületeket, sem a 
berendezéseket. Csak rövid idejű hatásról van szó. Ebben az esetben a gőztűz 
hatótávolsága 133,3 m. Az ARH/2 hatótávolsága 133,7 m. A számított következmények 
20%-kal megnövelt legnagyobb hatótávolsága 161 m. 

Gőzfelhő meggyulladása tócsatüzet vált ki. Feltételezzük a szétfolyt folyadék területének 
meggyulladását, mely aránylag gyorsan elpárolog. Tócsatűz a szétfolyt folyadék 
meggyulladásakor keletkezik. A tócsa átmérője 63 m. A 4 kW/m2-es hősugárzás másodfokú 
égési sérüléseket okozhat 20 s-nél hosszabb ideig tartó expozíció esetén, melynek 
hatótávolsága a legrosszabb esetben 144 m a forráspont helyszínétől. A számított 
következmények 20%-kal megnövelt legnagyobb hatótávolsága 173 m. A 17,5 kW/m2-es 
hősugárzás azt a határértéket jelenti, ameddig a tűzoltók védőruhában elmehetnek, ami 
ebben az esetben 96 m-t jelent. A 37,5 kW/m2-es hősugárzást, mely esetén acélszerkezetek 
sérülése fenyeget, nem alakul ki. 

Az A2.1.–es ábrán látható a hősugárzás a távolság függvényében a 3,1/D meteorológiai 
feltételeknél. 

A2.1. ábra: TT_A2_Gőz+KTócsa(Hősugárzás vs. távolság – Kései Tócsatűz) 

 

Eseménylánc: TT_A2_0 

Ha az anyag kiömlése után nem lobban be, a gőzök környezeti diszperziójával számolunk 
következmények nélkül az emberekre és a berendezésekre. Abban az esetben, ha a kiömlött 
anyag nem lobban be és nem ég le, a légkörben szóródik szét. Az anyag nem okoz talaj- és 
talajvíz szennyeződést sem, és a baleset környezetszennyezésének hatása gyakorlatilag 
elhanyagolható. 
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6.3.5.1.3 A3 – Gázolaj folyamatos kiömlése a környezetbe 

A gázolaj folyamatos kiömlése a 40002-es (40001) tartályból feltételezhető 
következményekre való tekintettel külön baleseti eseménysort képez. Az atmoszférikus 
duplafalú tartály belső és külső tartálypalástjának meghibásodásakor, ill. a csővezeték 
törésekor nem lehet megakadályozni a gázolaj kifolyását. 

A gázolaj folyamatos kiömlésének teljes előfordulási gyakorisága a védőgyűrűn kívülre 
1,25E-08 év-1. 

Top Event frequency F = 1,25E-08 
No Frequency %                  Event  
1 1,25E-08            1,00E+02                  TT02-40002-3613C 
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TT_A3 eseményfa – Gázolaj folyamatos kiömlése a környezetbe 

A szakirodalom szerint a meggyulladás valószínűsége 0,01 a tűzveszélyes K2-es folyadékok 
esetében, melyeknek a lobbanási pontja atmoszférikus nyomásnál kisebb, mint 55 °C, 
függetlenül a kiömlött anyag mennyiségétől. Annak ellenére, hogy a gázolaj lobbanási pontja 
nagyobb min 56 °C, konzervatívan a K2-es csoportba lett besorolva. Annak a valószínűsége, 
hogy a kiömlés nem gyullad meg tehát 0,99. 

A szakirodalom szerint a gázolaj kései gyújtásának valószínűsége 0,1 – 0,3 tartományban 
található. Tekintettel arra, hogy ennél a baleseti eseménysornál a gázolaj kiömlése 
feltételezett, ahol az iniciálás nagyobb gyakorisággal nem feltételezett, ezért a késői gyújtás 
valószínűségi értékeke 0,2-ként lett meghatározva. 

A kiömlés azonnali begyulladásának esetében jettűz keletkezhet tócsatűzzel együtt. 

A kiömlő anyag kémiai-fizikai tulajdonságaira való tekintettel késői gyújtás esetén 
keletkezhet gőztűz tócsatűzzel együtt. Csak tócsatűz keletkezése is lehetséges. A 
keletkezési valószínűség aránya 0,5/0,5 – Gőztűz+tócsatűz/tócsatűz. 

A kiömlés valószínűsége erre az eseményre 1,25E-08 év-1. 

 

TT_A3 eseményfa 

TT_A3 Azonnali 
begyulladás 

Késői 
gyújtás 

Jettűz/ 
Gőztűz/ 

Tócsatűz 
Következmény Eseménysorok kódja  

Gyakoriság 

  [év-1] 

1,25E-08 I 

  

  

  
TT_A3_Gőz+ATócsa 1,25E-10 Jettűz + azonnali 

tócsatűz 

  0,01          

  N I   
Gőztűz + 

TT_A3_Gőz+KTócsa 1,24E-09 
kései tócsatűz 

  0,99 0,2 0,5       

        Kései tócsatűz TT_A3_KTócsa 1,24E-09 

     0,5       

    N   
Környezet-
szennyezés 

TT_A3_0 9,90E-09 

    0,8         
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Következmények elemzése 

AA33  AA33  KKÖÖVVEETTKKEEZZMMÉÉNNYYEEII  
 

BBaalleesseettii  eesseemméénnyyssoorr  GGáázzoollaajj  ffoollyyaammaattooss  kkiiöömmllééssee  aa  kköörrnnyyeezzeettbbee  ((1100  ppeerrcc))  

AAllaappeesseemméénnyy  TT02-40002-3613C 
 

Kiindulási paraméterek Meteorológiai viszonyok 

Anyag GGáázzoollaajj  

1
F 

Átlagos éjszakai 
hőmérséklet 

55  °°CC  

3
D 

Átlagos nappali 
hőmérséklet 

1155  °°CC  

Mennyiség 3333775588  tt  Átlagos szélsebesség 11,,55  mm//ss  Átlagos szélsebesség 33,,11  mm//ss  

Hőmérséklet 1155  °°CC  A légkör stabilitása FF  A légkör stabilitása DD  

Nyomás aattmm..    

 

A paraméterek középértékei a kiáramlás után Tűzveszélyesség és toxikológiai adatok 

Kiáramlás utáni hőmérséklet [°C] 1155,,00  FRH [tf. %] 1133,,55  

Kiáramlás sebessége [m/s] 1100,,77  ARH [tf. %] 66  

A kiömlő anyag átlagos tömegárama [kg/s] 4477881199  Lobbanáspont [°C] >>5555  

A folyadékfázis mennyisége [%] 110000  LC50 [ppm] --  

A cseppek átmérője [um] 554499     

A kiáramlás időtartama [s] 660000     
 

Következmények 1,5/F 3,1/D 

Diszperzió 

Koncentráció Távolság [m] Magasság [m] Távolság [m] Magasság [m] 

FRH 1100,,11  00,,11  1111,,44  00,,11  

ARH  1100,,22  00,,11  1111,,55  00,,11  

ARH/2 1100,,22  00,,11  1111,,55  00,,11  
 

Jettűz 

A láng hossza [m] 2277  2233  

Hősugárzás A hősugárzás hatótávolsága [m]  A hősugárzás hatótávolsága [m] 

  4 kW/m2 5544  5500  

17,5 kW/m2 3399  3366  

37,5 kW/m2 3355  3311  
 

Azonnali 
tócsatűz 

A tócsa átmérője [m] 220000  220000  

Maximális hősugárzás 
[kW/m2] 

2200  2200  

Hősugárzás A hősugárzás hatótávolsága [m] A hősugárzás hatótávolsága [m] 

  4 kW/m2 221166  222288  

17,5 kW/m2 111177  111199  

37,5 kW/m2 NNeemm  éérrii  eell  NNeemm  éérrii  eell  
 

Kései 
tócsatűz 

A tócsa átmérője [m] 220000  220000  

Maximális hősugárzás 
[kW/m2] 

2200  2200  

Hősugárzás A hősugárzás hatótávolsága [m] A hősugárzás hatótávolsága [m] 

  4 kW/m2 221166  222288  

17,5 kW/m2 111177  111199  

37,5 kW/m2 NNeemm  éérrii  eell  NNeemm  éérrii  eell  

 

Gőztűz 

Koncentráció Távolság [m] Magasság [m] Távolság [m] Magasság [m] 

ARH 1100,,22  00,,11  1111,,55  00,,11  

ARH/2 1100,,22  00,,11  1111,,55  00,,11  

 

Feltételezhető, hogy a cseppfolyós anyag a be- vagy a kitároló vezetéken áramlik ki a 
védőgyűrűn kívülre. Tekintettel a környezet jellegére a folyadéktócsa a többi tartály 
védőgödrei között alakul ki. A kiömlött folyadék megtölti a felszín egyenetlenségeit, ami 
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lelassíthatja a tócsa továbbterjedését. Ez addig folytatódik, amíg a kiömlést meg nem 
szüntetik. 

A kiömlés után a cseppfolyós tűzveszélyes anyag párologni fog és tűzveszélyes gőzfelhőt 
képez, mely ezután terjed, kitágul, és a légkörrel hígul. Az A3-s következmények kártyájában 
az ARH és az FRH legnagyobb hatótávolságai szerepelnek a kiömlés helyszínétől. 

A keletkezett felhő azonnali begyulladása esetén jettűz keletkezhet. A kiömlő anyag egy 
része a földre eshet és tócsatűz keletkezhet.  

Amennyiben az azonnali iniciálás nem következik be, a felhő kései iniciálása keletkezése 
feltételezett, mely esetén gőztűz (tűzveszélyes gőzfelhő fellángolása), ill. tócsatűz keletkezik. 
Miközben a gőztüzet tócsatűz kíséri. 

Abban az esetben, ha a kiömlő anyag nem iniciálódik, a kiömlött szénhidrogén elegy 
szétszóródik a környezetben. 

 

Eseménylánc: TT_A3_Jettűz+ATócsatűz 

A jettűz a kiömlés azonnali begyulladásakor keletkezik. Az esemény folyamata függ a 
kiömlés helyszínétől. A jettüzet a nem elpárolgott gázolaj tócsatüze követheti. A jettűz 
esetében nem keletkeznek nyomáshatások. A kiömlő anyag meggyulladása után a felszínen 
ég tovább. 

Tűz esetén hősugárzás keletkezik, mely veszélyezteti az embereket és a berendezéseket. A 
4 kW/m2–es hősugárzás másodfokú égési sebeket okozhat 20 s-nél hosszabb ideig tartó 
expozíció esetén 54 méteres távolságban a forrástól. A számított következmények 20%-kal 
megnövelt legnagyobb hatótávolsága 65 m. A 17,5 kW/m2–es hősugárzás azt a határt jelöli, 
ameddig a tűzoltók elmehetnek, ami ebben az esetben 39 m. A 37,5 kW/m2–es hősugárzás 
hatótávolsága 35 m, acélszerkezetek sérülése fenyeget. 

Az A3.1.–es ábrán látható a hősugárzás a távolság függvényében a 1,5/F meteorológiai 
feltételnél. 

A balesetet tócsatűz kíséri. Annak a kiömlött folyadékterületnek a meggyulladása 
feltételezhető, mely aránylag gyorsan elpárolog. Azonnali tócsatűz a kiömlött folyadék 
meggyulladása után keletkezik. A tócsa átmérője 200 m. A 4 kW/m2-es hősugárzás 
másodfokú égési sérüléseket okozhat több mint 20 s-ig tartó expozíció esetén, melynek 
hatótávolsága 228 m a forráspont helyszínétől. A számított következmények 20%-kal 
megnövelt legnagyobb hatótávolsága 274 m. A 17,5 kW/m2-es hősugárzás azt a határt 
jelenti, ameddig a tűzoltók védőruhában közeledhetnek, ami ebben az esetben 119 m-t 
jelent. A 37,5 kW/m2-es hősugárzást, mely esetén acélszerkezetek sérülése fenyeget, nem 
éri el. 

Az A3.2.–es ábrán látható a hősugárzás a távolság függvényében a 3,1/D meteorológiai 
feltételnél. 
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A3.1. ábra: TT_A3_Jet+ATócsa (Hősugárzás vs. távolság – Jettűz) 

 

 

A3.2. ábra: TT_A3_Jet+ATócsa (Hősugárzás vs. távolság – Azonnali tócsatűz) 

 

 

Eseménylánc: TT_A3_Gőztűz+KTócsatűz 

A gőztűz a folyadék gőzeinek gyors elégése a robbanási határokon belül. Azon személyek 
veszélyeztetése van számításba véve, akik az épületeken kívül tartózkodnak a 
hatótávolságon belül. A gőztűz közvetlenül nem veszélyezteti sem az épületeket, sem a 
berendezéseket. Csak rövid idejű hatásról van szó.  



TT Zrt.                                                                                                     Kidolgozta: VÚRUP, a.s. 

Szajol TT Zrt.                                           Biztonsági Jelentés 2021.                                               53/80 

Ebben az esetben a gőztűz hatótávolsága 11,5 m. Az ARH/2 hatótávolsága 11,5 m. A 
számított következmények 20%-kal megnövelt legnagyobb hatótávolsága 13,8 m. 

Gőzfelhő meggyulladása kései tócsatüzet vált ki. Feltételezzük a szétfolyt folyadék 
területének meggyulladását, mely aránylag gyorsan elpárolog. Tócsatűz a szétfolyt folyadék 
meggyulladásakor keletkezik. A tócsa átmérője 200 m. A 4 kW/m2-es hősugárzás másodfokú 
égési sérüléseket okozhat 20 s-nél hosszabb ideig tartó expozíció esetén, melynek 
hatótávolsága a legrosszabb esetben 228 m a forráspont helyszínétől. A számított 
következmények 20%-kal megnövelt legnagyobb hatótávolsága 274 m. A 17,5 kW/m2-es 
hősugárzás azt a határértéket jelenti, ameddig a tűzoltók védőruhában elmehetnek, ami 
ebben az esetben 119 m-t jelent. A 37,5 kW/m2-es hősugárzást, mely esetben 
acélszerkezetek sérülése fenyeget, nem éri el. 

Az A3.3.–as ábrán látható a hősugárzás a távolság függvényében a 3,1/D meteorológiai 
feltételeknél. 

A3.3. ábra: TT_A3_Gőz+KTócsa (Hősugárzás vs. távolság – Kései tócsatűz) 

 

Eseménylánc: TT_A3_0 

Ha az anyag kiömlése után nem lobban be, a gőzök környezeti diszperziójával számolunk 
következmények nélkül az emberekre és a berendezésekre. Abban az esetben, ha a kiömlött 
anyag nem lobban be és nem ég le, a légkörben szóródik szét. 
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6.3.5.1.4 A4 – Gázolaj folyamatos kiömlése a védőgyűrűbe 

A gázolaj folyamatos kiömlése a 40002-es (40001) tartályból feltételezhető 
következményekre való tekintettel külön baleseti eseménysort képez. A belső tartálypalást 
meghibásodásakor nem lehet megakadályozni a gázolaj kifolyását a nyitott védőgyűrűbe. A 
védőgyűrű térfogata úgy van tervezve, hogy a belső tartály teljes térfogatának befogadására 
alkalmas. 

A gázolaj folyamatos kiömlésének teljes előfordulási gyakorisága a 40001 vagy 40002-es 
tartály védőgyűrűjébe 5,00 E-08 év-1. 

Top Event frequency F = 5,00E-08 
No Frequency %                  Event  
1 5,00E-08            1,00E+02                  TT02-40002-3613D 
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TT_A4 eseményfa – Gázolaj folyamatos kiömlése a védőgyűrűbe 

A szakirodalom szerint a meggyulladás valószínűsége 0,01 a tűzveszélyes K2-es folyadékok 
esetében, melyeknek a lobbanási pontja atmoszférikus nyomásnál kisebb, mint 55 °C, 
függetlenül a kiömlött anyag mennyiségétől. Annak ellenére, hogy a gázolaj lobbanási pontja 
nagyobb min 56 °C, konzervatívan a K2-es csoportba lett besorolva. Annak a valószínűsége, 
hogy a kiömlés nem gyullad meg tehát 0,99. 

A szakirodalom szerint a gázolaj kései gyújtásának valószínűsége 0,1 – 0,3 tartományban 
található. Tekintettel arra, hogy ennél a baleseti eseménysornál a gázolaj kiömlése 
feltételezett, ahol az iniciálás nagyobb gyakorisággal nem feltételezett, ezért a késői gyújtás 
valószínűségi értékeke 0,2-ként lett meghatározva. 

A kiömlés azonnali begyulladásának esetében jettűz keletkezhet tócsatűzzel együtt. 
Feltételezett, hogy a jettűz hőhatásai korlátozva lesznek a védőgyűrű fala által. Ezen okból a 
jettűz következményei nem szerepelnek az eseményfában és a következmények 
kártyájában. 

A kiömlő anyag kémiai-fizikai tulajdonságaira való tekintettel késői gyújtás esetén 
keletkezhet gőztűz tócsatűzzel együtt. Csak tócsatűz keletkezése is lehetséges. A 
keletkezési valószínűség aránya 0,5/0,5 – Gőztűz+tócsatűz/tócsatűz. 

A kiömlés valószínűsége erre az eseményre 5E-08 év-1. 

 

TT_A4 eseményfa 

TT_A4 Azonnali 
begyulladás 

Késői 
gyújtás 

Jettűz/ 
Gőztűz/ 

Tócsatűz 
Következmény Eseménysorok kódja  

Gyakoriság 

  [év-1] 

5,00E-08 I 

  

  

  
TT_A4_Gőz+ATócsa 5,00E-10 

Azonnali tócsatűz 

  0,01          

  N I   
Gőztűz + 

TT_A4_Gőz+KTócsa 4,95E-09 
kései tócsatűz 

  0,99 0,2 0,5       

        Kései tócsatűz TT_A4_KTócsa 4,95E-09 

     0,5       

    N   
Környezet-
szennyezés 

TT_A4_0 3,96E-08 

    0,8         
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Következmények elemzése 

AA44  AA44  KKÖÖVVEETTKKEEZZMMÉÉNNYYEEII  
 

BBaalleesseettii  eesseemméénnyyssoorr  GGáázzoollaajj  ffoollyyaammaattooss  kkiiöömmllééssee  aa  vvééddőőggyyűűrrűűbbee  ((1100  ppeerrcc))  

AAllaappeesseemméénnyy  TT-40002-3613D 
 

Kiindulási paraméterek Meteorológiai viszonyok 

Anyag GGáázzoollaajj  

1,5
F 

Átlagos éjszakai 
hőmérséklet 

55  °°CC  

3,1 
D 

Átlagos nappali 
hőmérséklet 

1155  °°CC  

Mennyiség 3333775588  tt  Átlagos szélsebesség 11,,55  mm//ss  Átlagos szélsebesség 33,,11  mm//ss  

Hőmérséklet 1155  °°CC  A légkör stabilitása FF  A légkör stabilitása DD  

Nyomás aattmm..    

 

A paraméterek középértékei a kiáramlás után Tűzveszélyesség és toxikológiai adatok 

Kiáramlás utáni hőmérséklet [°C] 1155,,00  FRH [tf. %] 1133,,55  

Kiáramlás sebessége [m/s] 1100,,77  ARH [tf. %] 66  

A kiömlő anyag átlagos tömegárama [kg/s] 4477881199  Lobbanáspont [°C] >>5555  

A folyadékfázis mennyisége [%] 110000  LC50 [ppm] --  

A cseppek átmérője [um] 554499     

A kiáramlás időtartama [s] 660000     
 

Következmények 1,5/F 3,1/D 

Diszperzió 

Koncentráció Távolság [m] Magasság [m] Távolság [m] Magasság [m] 

FRH 1100,,11  00,,11  1111,,44  00,,11  

ARH  1100,,22  00,,11  1111,,55  00,,11  

ARH/2 1100,,22  00,,11  1111,,55  00,,11  
 

Azonnali 
tócsatűz 

A tócsa átmérője [m] 6633  6633  

Maximális hősugárzás 
[kW/m2] 

2200  2200  

Hősugárzás A hősugárzás hatótávolsága [m] A hősugárzás hatótávolsága [m] 

  4 kW/m2 8899  9977  

17,5 kW/m2 4477  4499  

37,5 kW/m2 NNeemm  éérrii  eell  NNeemm  éérrii  eell  
 

Kései 
tócsatűz 

A tócsa átmérője [m] 6633  6633  

Maximális hősugárzás 
[kW/m2] 

2200  2200  

Hősugárzás A hősugárzás hatótávolsága [m] A hősugárzás hatótávolsága [m] 

  4 kW/m2 8899  9977  

17,5 kW/m2 4477  4499  

37,5 kW/m2 NNeemm  éérrii  eell  NNeemm  éérrii  eell  

 

Gőztűz 

Koncentráció Távolság [m] Magasság [m] Gőztűz Koncentráció 

ARH  1100,,22  00,,11  1111,,55  00,,11  

ARH/2 1100,,22  00,,11  1111,,55  00,,11  

 

A folyamatos kiömlés esetében az anyag teljes mennyisége, amely a tartályban található a 
védőgyűrűbe áramlik, így az anyag nem kerül ki a környezetbe. A védőgyűrű átmérőjével 
azonos átmérőjű tócsa keletkezik. 

A kiömlés után a cseppfolyós tűzveszélyes anyag párologni fog és tűzveszélyes gőzfelhőt 
képez, mely ezután terjed, kitágul, és a légkörrel hígul. Az A4-s következmények kártyájában 
az ARH és az FRH legnagyobb hatótávolságai szerepelnek a kiömlés helyszínétől. 

A keletkezett felhő azonnali begyulladása esetén jettűz keletkezhet. A kiömlő anyag egy 
része a földre eshet és tócsatűz keletkezhet.  
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Amennyiben az azonnali iniciálás nem következik be, a felhő kései iniciálása keletkezése 
feltételezett, mely esetén gőztűz (tűzveszélyes gőzfelhő fellángolása), ill. tócsatűz keletkezik. 
Miközben a gőztüzet tócsatűz kíséri. 

Abban az esetben, ha a kiömlő anyag nem iniciálódik, a kiömlött szénhidrogén elegy 
szétszóródik a környezetben. 

 

Eseménylánc: TT_A4_ ATócsatűz 

Azonnali tócsatűz a kiömlött folyadék meggyulladása után keletkezik. Annak a kiömlött 
folyadékterületnek a meggyulladása feltételezhető, mely aránylag gyorsan elpárolog. A tócsa 
átmérője 63 m. A 4 kW/m2-es hősugárzás másodfokú égési sérüléseket okozhat több mint 
20 s-ig tartó expozíció esetén, melynek hatótávolsága 97 m a forráspont helyszínétől. A 
számított következmények 20%-kal megnövelt legnagyobb hatótávolsága 117 m. A 
17,5 kW/m2-es hősugárzás azt a határt jelenti, ameddig a tűzoltók védőruhában 
közeledhetnek, ami ebben az esetben 49 m-t jelent. A 37,5 kW/m2-es hősugárzást, mely 
esetén acélszerkezetek sérülése fenyeget, nem éri el. 

Az A4.1.–es ábrán látható a hősugárzás a távolság függvényében a 3,1/D meteorológiai 
feltételnél. 

A4.1. ábra: TT_A4_ ATócsa (Hősugárzás vs. távolság – Azonnali tócsatűz) 

 

 

Eseménylánc: TT_A4_Gőztűz+KTócsatűz 

A gőztűz a folyadék gőzeinek gyors elégése a robbanási határokon belül. Azon személyek 
veszélyeztetése van számításba véve, akik az épületeken kívül tartózkodnak a 
hatótávolságon belül. A gőztűz közvetlenül nem veszélyezteti sem az épületeket, sem a 
berendezéseket. Csak rövid idejű hatásról van szó. Ebben az esetben a gőztűz 
hatótávolsága 9,6 m. Az ARH/2 hatótávolsága 9,6 m. A számított következmények 20%-kal 
megnövelt legnagyobb hatótávolsága 12 m. 

Gőzfelhő meggyulladása kései tócsatüzet vált ki. Feltételezzük a szétfolyt folyadék 
területének meggyulladását, mely aránylag gyorsan elpárolog. Tócsatűz a szétfolyt folyadék 
meggyulladásakor keletkezik. A tócsa átmérője 63 m. A 4 kW/m2-es hősugárzás másodfokú 
égési sérüléseket okozhat 20 s-nél hosszabb ideig tartó expozíció esetén, melynek 



TT Zrt.                                                                                                     Kidolgozta: VÚRUP, a.s. 

Szajol TT Zrt.                                           Biztonsági Jelentés 2021.                                               58/80 

hatótávolsága a legrosszabb esetben 97 m a forráspont helyszínétől. A számított 
következmények 20%-kal megnövelt legnagyobb hatótávolsága 117 m. A 17,5 kW/m2-es 
hősugárzás azt a határértéket jelenti, ameddig a tűzoltók védőruhában elmehetnek, ami 
ebben az esetben 49 m-t jelent. A 37,5 kW/m2-es hősugárzást, mely esetben 
acélszerkezetek sérülése fenyeget, nem éri el. 

Az A4.2.–as ábrán látható a hősugárzás a távolság függvényében a 3,1/D meteorológiai 
feltételeknél. 

A4.2. ábra: TT_A4_Gőz+KTócsa (Hősugárzás vs. távolság – Kései tócsatűz) 

 

 

Eseménylánc: TT_A4_0 

Ha az anyag kiömlése után nem lobban be, a gőzök környezeti diszperziójával számolunk 
következmények nélkül az emberekre és a berendezésekre. Abban az esetben, ha a kiömlött 
anyag nem lobban be és nem ég le, a légkörben szóródik szét. Az anyag nem okoz talaj- és 
talajvíz szennyeződést sem, és a baleset környezetszennyezésének hatása gyakorlatilag 
elhanyagolható. 
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6.3.5.1.5 A5 – Gázolaj folyamatos kiömlése a csővezeték effektív átmérőjének 
megfelelő nagyságú lyukon keresztül 

A gázolaj folyamatos kiömlése a 40 001-es (40 002) tartály betároló, ill. kitároló vezetékének 
sérülése esetén a környezetbe a következményekre való tekintettel külön baleseti 
eseménysort képez. A távolság a legközelebbi távvezérlésű szerelvény és tartály között 18 
m. 

 

A gázolaj folyamatos kiömlésének teljes előfordulási gyakorisága a csővezeték effektív 
átmérőjének megfelelő nagyságú lyukon keresztül 3,6E-06 év-1. 

Top Event frequency F = 3,60E-06 
No Frequency %                  Event  
1 3,60E-06            1,00E+02                  TT-CS40002-3213A 
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TT_A5 eseményfa – Gázolaj folyamatos kiömlése a csővezeték effektív átmérőjének 
megfelelő nagyságú lyukon keresztül 

A szakirodalom szerint a meggyulladás valószínűsége 0,01 a tűzveszélyes K2-es folyadékok 
esetében, melyeknek a lobbanási pontja atmoszférikus nyomásnál kisebb, mint 55 °C, 
függetlenül a kiömlött anyag mennyiségétől. Annak ellenére, hogy a gázolaj lobbanási pontja 
nagyobb min 56 °C, konzervatívan a K2-es csoportba lett besorolva. Annak a valószínűsége, 
hogy a kiömlés nem gyullad meg tehát 0,99. 

A szakirodalom szerint a gázolaj kései gyújtásának valószínűsége 0,1 – 0,3 tartományban 
található. Tekintettel arra, hogy ennél a baleseti eseménysornál a gázolaj kiömlése 
feltételezett, ahol az iniciálás nagyobb gyakorisággal nem feltételezett, ezért a késői gyújtás 
valószínűségi értékeke 0,2-ként lett meghatározva. 

A kiömlés azonnali begyulladásának esetében jettűz keletkezhet tócsatűzzel együtt. 

A kiömlő anyag kémiai-fizikai tulajdonságaira való tekintettel késői gyújtás esetén 
keletkezhet gőztűz tócsatűzzel együtt. 

A kiömlés valószínűsége erre az eseményre 3,6E-06 év-1. 

 

TT_A5 eseményfa 

TT_A5 
Azonnali 

begyulladás 
Késői 

gyújtás 

Jettűz/ 
Gőztűz/ 

Tócsatűz 
Következmény Eseménysorok kódja  

Gyakoriság 

[év-1] 

3,60E-06 I 

  

  

  
TT_A5_Gőz+ATócsa 3,60E-08 Jettűz + azonnali 

tócsatűz 

  0,01          

  N I   
Gőztűz + 

TT_A5_Gőz+KTócsa 7,13E-07 
kései tócsatűz 

  0,99 0,2         

    N   
Környezet-
szennyezés 

TT_A5_0 2,85E-06 

    0,8         
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Következmények elemzése 

AA55  AA55  KKÖÖVVEETTKKEEZZMMÉÉNNYYEEII  
 

BBaalleesseettii  eesseemméénnyyssoorr  GGáázzoollaajj  ffoollyyaammaattooss  kkiiöömmllééssee  aa  ccssőővveezzeettéékk  eeffffeekkttíívv  ááttmméérrőőjjéénneekk  mmeeggffeelleellőő  
nnaaggyyssáággúú  llyyuukkoonn  kkeerreesszzttüüll  

AAllaappeesseemméénnyy  TT-CS40002-3213A 
 

Kiindulási paraméterek Meteorológiai viszonyok 

Anyag GGáázzoollaajj  

1,5
F 

Átlagos éjszakai 
hőmérséklet 

55  °°CC  

3,1 
D 

Átlagos nappali 
hőmérséklet 

1155  °°CC  

Mennyiség 3333775588  tt  Átlagos szélsebesség 11,,55  mm//ss  Átlagos szélsebesség 33,,11  mm//ss  

Hőmérséklet 1155  °°CC  A légkör stabilitása FF  A légkör stabilitása DD  

Nyomás aattmm..    

 

A paraméterek középértékei a kiáramlás után Tűzveszélyesség és toxikológiai adatok 

Kiáramlás utáni hőmérséklet [°C] 1155,,00  FRH [tf. %] 1133,,55  

Kiáramlás sebessége [m/s] 1111,,33  ARH [tf. %] 66  

A kiömlő anyag átlagos tömegárama [kg/s] 777799  Lobbanáspont [°C] >>5555  

A folyadékfázis mennyisége [%] 110000  LC50 [ppm] --  

A cseppek átmérője [um] 446677     

A kiáramlás időtartama [s] >>33660000     
 

Következmények 1,5/F 3,1/D 

Diszperzió 

Koncentráció Távolság [m] Magasság [m] Távolság [m] Magasság [m] 

FRH 55,,55  00,,22  66,,22  00,,22  

ARH  55,,55  00,,22  66,,33  00,,22  

ARH/2 55,,66  00,,22  66,,44  00,,22  
 

Jettűz 

A láng hossza [m] 1122  1122  

Hősugárzás A hősugárzás hatótávolsága [m]  A hősugárzás hatótávolsága [m] 

  4 kW/m2 2211  2233  

17,5 kW/m2 1166  1177  

37,5 kW/m2 1144  1155  
 

Azonnali 
tócsatűz 

A tócsa átmérője [m] 114444  114444  

Maximális hősugárzás 
[kW/m2] 

2200,,00  2200,,00  

Hősugárzás A hősugárzás hatótávolsága [m] A hősugárzás hatótávolsága [m] 

  4 kW/m2 116622  117722  

17,5 kW/m2 8844  8855  

37,5 kW/m2 NNeemm  éérrii  eell  NNeemm  éérrii  eell  
 

Kései 
tócsatűz 

A tócsa átmérője [m] 220000  220000  

Maximális hősugárzás 
[kW/m2] 

2200,,00  2200,,00  

Hősugárzás A hősugárzás hatótávolsága [m] A hősugárzás hatótávolsága [m] 

  4 kW/m2 221122  222233  

17,5 kW/m2 111122  111133  

37,5 kW/m2 NNeemm  éérrii  eell  NNeemm  éérrii  eell  

 

Gőztűz 

Koncentráció Távolság [m] Magasság [m] Távolság [m] Magasság [m] 

ARH 55,,55  00,,22  66,,33  00,,22  

ARH/2 55,,66  00,,22  66,,44  00,,22  
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Feltételezhető, hogy a cseppfolyós anyag a be- vagy a kitároló vezetéken áramlik ki a 
védőgyűrűn kívülre. Tekintettel a környezet jellegére a folyadéktócsa a többi tartály 
védőgödrei között alakul ki. A kiömlött folyadék megtölti a felszín egyenetlenségeit, ami 
lelassíthatja a tócsa továbbterjedését. Ez addig folytatódik, amíg a kiömlést meg nem 
szüntetik. 

A kiömlés után a cseppfolyós tűzveszélyes anyag párologni fog és tűzveszélyes gőzfelhőt 
képez, mely ezután terjed, kitágul, és a légkörrel hígul. Az A5-es következmények 
kártyájában az ARH és az FRH legnagyobb hatótávolságai szerepelnek a kiömlés 
helyszínétől. 

A keletkezett felhő azonnali begyulladása esetén jettűz keletkezhet. A kiömlő anyag egy 
része a földre eshet és tócsatűz keletkezhet. 

Amennyiben az azonnali iniciálás nem következik be, a felhő kései iniciálása keletkezése 
feltételezett, mely esetén gőztűz keletkezik. Miközben a gőztüzet tócsatűz kíséri. 

Abban az esetben, ha a kiömlő anyag nem iniciálódik, a kiömlött szénhidrogén elegy 
szétszóródik a környezetben. 

 

Eseménylánc: TT_A5_Jettűz+ATócsatűz 

A jettűz a kiömlés azonnali begyulladásakor keletkezik. Az esemény folyamata függ a 
kiömlés helyszínétől. A jettüzet a nem elpárolgott gázolaj tócsatüze követheti. A jettűz 
esetében nem keletkeznek nyomáshatások. A kiömlő anyag meggyulladása után a felszínen 
ég tovább. 

Tűz esetén hősugárzás keletkezik, mely veszélyezteti az embereket és a berendezéseket. A 
4 kW/m2–es hősugárzás másodfokú égési sebeket okozhat 20 s-nél hosszabb ideig tartó 
expozíció esetén 23 méteres távolságban a forrástól. A számított következmények 20%-kal 
megnövelt legnagyobb hatótávolsága 28 m. A 17,5 kW/m2–es hősugárzás azt a határt jelöli, 
ameddig a tűzoltók elmehetnek, ami ebben az esetben 17 m. A 37,5 kW/m2–es hősugárzás 
hatótávolsága 15 m, acélszerkezetek sérülése fenyeget. 

Az A5.1.–es ábrán látható a hősugárzás a távolság függvényében a 3,1/D meteorológiai 
feltételnél. 

A balesetet tócsatűz kíséri. Annak a kiömlött folyadékterületnek a meggyulladása 
feltételezhető, mely aránylag gyorsan elpárolog. Azonnali tócsatűz a kiömlött folyadék 
meggyulladása után keletkezik. A tócsa átmérője 144 m. A 4 kW/m2-es hősugárzás 
másodfokú égési sérüléseket okozhat több mint 20 s-ig tartó expozíció esetén, melynek 
hatótávolsága 172 m a forráspont helyszínétől. A számított következmények 20%-kal 
megnövelt legnagyobb hatótávolsága 207 m. A 17,5 kW/m2-es hősugárzás azt a határt 
jelenti, ameddig a tűzoltók védőruhában közeledhetnek, ami ebben az esetben 85 m-t jelent. 
A 37,5 kW/m2-es hősugárzást, mely esetén acélszerkezetek sérülése fenyeget, nem éri el. 

Az A5.2.–es ábrán látható a hősugárzás a távolság függvényében a 3,1/D meteorológiai 
feltételnél. 
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A5.1. ábra: TT_A5_Jet+ATócsa (Hősugárzás vs. távolság – Jettűz) 

 

 

A5.2. ábra: TT_A5_Jet+ATócsa (Hősugárzás vs. távolság – Azonnali tócsatűz) 
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Eseménylánc: TT_A5_Gőztűz+KTócsatűz 

A gőztűz a folyadék gőzeinek gyors elégése a robbanási határokon belül. Azon személyek 
veszélyeztetése van számításba véve, akik az épületeken kívül tartózkodnak a 
hatótávolságon belül. A gőztűz közvetlenül nem veszélyezteti sem az épületeket, sem a 
berendezéseket. Csak rövid idejű hatásról van szó. Ebben az esetben a gőztűz 
hatótávolsága 5,5 m. Az ARH/2 hatótávolsága 5,6 m. A számított következmények 20%-kal 
megnövelt legnagyobb hatótávolsága 7 m. 

Gőzfelhő meggyulladása kései tócsatüzet vált ki. Feltételezzük a szétfolyt folyadék 
területének meggyulladását, mely aránylag gyorsan elpárolog. Tócsatűz a szétfolyt folyadék 
meggyulladásakor keletkezik. A tócsa átmérője 200 m. A 4 kW/m2-es hősugárzás másodfokú 
égési sérüléseket okozhat 20 s-nél hosszabb ideig tartó expozíció esetén, melynek 
hatótávolsága a legrosszabb esetben 223 m a forráspont helyszínétől. A számított 
következmények 20%-kal megnövelt legnagyobb hatótávolsága 268 m. A 17,5 kW/m2-es 
hősugárzás azt a határértéket jelenti, ameddig a tűzoltók védőruhában elmehetnek, ami 
ebben az esetben 113 m-t jelent. A 37,5 kW/m2-es hősugárzást, mely esetben 
acélszerkezetek sérülése fenyeget, nem éri el. 

Az A5.3.–as ábrán látható a hősugárzás a távolság függvényében a 3,1/D meteorológiai 
feltételeknél. 

A5.3. ábra: TT_A5_Gőz+KTócsa (Hősugárzás vs. távolság – Kései tócsatűz) 

 

 

Eseménylánc: TT_A5_0 

Ha az anyag kiömlése után nem lobban be, a gőzök környezeti diszperziójával számolunk 
következmények nélkül az emberekre és a berendezésekre. Abban az esetben, ha a kiömlött 
anyag nem lobban be és nem ég le, a környezetben szóródik szét. 
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6.3.5.2 Az „A” eseménysor hatótávolságai által érintett területek 

Az alábbi táblázatban szerepelnek az ,,A” eseménysor legnagyobb hatótávolságai által 
érintett létesítmények. 

A eseménysor Veszélyeztetés Épületek/Személyek 

Hősugárzás 

Hősugárzási 
értékek 

4 kW/m2 17,5 kW/m2 37,5 kW/m2 

Jettűz 
Környező 
berendezések 

Környező 
berendezések 

Környező 
berendezések 

Tócsatűz 
Szajol Telep, 
környező tartály és 
berendezések 

Környező tartály 
és berendezések 

- 

Gőztűz 

Koncentráció ARH/2 ARH 

 
Szajol Telep, 
környező tartály és 
berendezések 

Szajol, Telep, környező tartály és 
berendezések 

 

A1 – Gázolaj azonnali kiömlése a környezetbe 

Gázolaj kiömlésével számolunk a védőgyűrűn kívülre a tartálypalást jelentős sérülése után. 
Tekintettel a környezet jellegére a folyadéktócsa a többi tartály védőgödrei között alakul ki. A 
kiömlött folyadék megtölti a felszín egyenetlenségeit, ami lelassíthatja a tócsa 
továbbterjedését. Ez addig folytatódik, amíg a kiömlést meg nem szüntetik.  

A kiömlés után a cseppfolyós tűzveszélyes anyag párologni fog és tűzveszélyes gőzfelhőt 
képez, mely ezután terjed, kitágul, és a légkörrel hígul. Az A1-s következmények kártyájában 
az ARH és az FRH legnagyobb hatótávolságai szerepelnek a kiömlés helyszínétől. 

A keletkezett felhő azonnali begyulladása esetén gőztűz keletkezhet. A kiömlő anyag egy 
része a földre eshet és tócsatűz keletkezhet.  

Amennyiben az azonnali iniciálás nem következik be, a felhő kései iniciálása esetén 
feltételezett gőztűz (tűzveszélyes gőzfelhő fellángolása), ill. tócsatűz keletkezése. Miközben 
a gőztüzet tócsatűz kíséri. 

Abban az esetben, ha a kiömlő anyag nem iniciálódik, a kiömlött szénhidrogén elegy 
szétszóródik a környezetben. 

A gőztűznek csak rövid idejű hőhatásai vannak, és nem jelent veszélyt a környező 
berendezésekre. Az alábbi ábrákon szerepelnek a gőztűz hatótávolságai a legrosszabb 
esetben.  

A gőztűz határa (6.3.5.2.1. ábra) azt a területet jelöli, ahol az összes ember meghal, ha az 
épületeken kívül tartózkodnak. 
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6.3.5.2.1. ábra A1 - Gőztűz 

 

 

Tócsatűz esetén (6.3.5.2.2. ábra) a hősugárzás három szintje van ábrázolva. A 37,5 kW/m2 
szintnél az acélszerkezetek sérülnek, a 17,5 kW/m2-s szint, azt a határt jelöli, ameddig a 
tűzoltók védőruhában közelíthetnek és a 4 kW/m2-s hősugárzáskor másodfokú égési 
sérülések veszélye áll fenn 20 s-nél hosszabb ideig tartó expozíció esetén. A vékony vonalak 
a veszélyeztetett övezeteket ábrázolják valamennyi szélirányban a kiömlés forrásának 
környezetében. A vastag vonalak magának a tócsatűznek a hőhatásait határolják a 
leggyakoribb nyugati szélirányban. 

 

 

ARH 
ARH/2 
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6.3.5.2.2. ábra A1 - Tócsatűz – hősugárzás 

 

 

 

 

A3 – Gázolaj folyamatos kiömlése a környezetbe  

Feltételezhető, hogy a cseppfolyós anyag a be- vagy a kitároló vezetéken áramlik ki a 
védőgyűrűn kívülre.  

A keletkezett felhő azonnali begyulladása esetén jettűz keletkezhet. A kiömlő anyag egy 
része a földre eshet és tócsatűz keletkezhet. 

Amennyiben az azonnali iniciálás nem következik be, a felhő kései iniciálása keletkezése 
feltételezett, mely esetén gőztűz (tűzveszélyes gőzfelhő fellángolása), ill. tócsatűz keletkezik. 
Miközben a gőztüzet tócsatűz kíséri. 

Abban az esetben, ha a kiömlő anyag nem iniciálódik, a kiömlött szénhidrogén elegy 
szétszóródik a környezetben. 

Jettűz esetén (6.3.5.2.3. ábra) a hősugárzás három szintje van ábrázolva. A 37,5 kW/m2 
szintnél az acélszerkezetek sérülnek, a 17,5 kW/m2-s szint, azt a határt jelöli, ameddig a 
tűzoltók védőruhában közelíthetnek és a 4 kW/m2-s hősugárzáskor másodfokú égési 
sérülések veszélye áll fenn 20 s-nél hosszabb ideig tartó expozíció esetén. 

 

 

17,5 kW/m
2
 - a védőruhában való megközelítés határa 

37,5 kW/m
2 
- acélszerkezetek sérülése (nem éri el) 

  4,0 kW/m
2
 - másodfokú égési sérülések veszélye 20 s-nél tovább tartó expozíció esetén 
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6.3.5.2.3. ábra A3 - Jettűz - hősugárzás 

 

 

 

Ha a tűzveszélyes anyag nem gyullad meg, biztonságosan eloszlik a környezetben. 

17,5 kW/m
2
 - a védőruhában való megközelítés határa 

37,5 kW/m
2 
- acélszerkezetek sérülése 

  4,0 kW/m
2
 - másodfokú égési sérülések veszélye 20 s-nél tovább tartó expozíció esetén 
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6.4 Dominóhatás 

6.4.1 Üzemen belüli dominóhatás 

6.4.2 Külső dominóhatás 
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6.5 A kockázat kiértékelése 

6.5.1 Egyéni kockázat 

Az egyéni kockázat annak a személynek az elhalálozási kockázatát jelenti, aki egy bizonyos 
időszakban egy bizonyos helyen tartózkodik (az adat általában 1 évre vonatkozik) a telep 
közelében. Az egyéni kockázat értékelésekor nincs számításba véve az üzemen belüli vagy 
az üzem körüli népesség. Ha egy személy életének veszélyeztetettségéről van szó, a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011 (X. 
20.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletének 1.5. pontja szerint az egyéni kockázat elfogadható 
mértéke az üzemek számára a következő módon van meghatározva: 

• Elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent, ha a lakóterület olyan övezetben 
fekszik, ahol veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében történő 
halálozás egyéni kockázata nem éri el a 10-6 esemény/év értéket. 

• Feltételekkel elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent, ha a lakóterületen a 
halálozás egyéni kockázata 10-6 esemény/év és 10-5 esemény/év között van. Ekkor a 
hatóság kötelezi az üzemeltetőt, hogy hozzon intézkedést a tevékenység 
kockázatának ésszerűen kivitelezhető mértékű csökkentésére, és olyan, a súlyos 
balesetek megelőzését és következményei csökkentését szolgáló biztonsági 
intézkedések feltételeinek biztosítására, amelyek a kockázat szintjét csökkentik. 

• Nem elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent, ha a lakóterületen a halálozás 
egyéni kockázata meghaladja a 10-5 esemény/év értéket. Ha a kockázat a 
településrendezési intézkedéssel nem csökkenthető, a hatóság kötelezi az 
üzemeltetőt a tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére. 

A 6.5.1.1.-es ábra a TT Zrt.- Szajol egyéni kockázatát ábrázolja.  
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6.5.1.1. ábra TT Zrt. Szajol egyéni kockázata 

 

 Egyéni kockázat szintje 1.10-7/év 

 Egyéni kockázat szintje 1.10-8/év 

 Egyéni kockázat szintje 1.10-9/év 

 

A TT Zrt. - Szajol egyéni kockázata elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent. A 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében történő halálozás egyéni 
kockázata a lakóterületen nem éri el a 10-6 esemény/év értéket. 
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6.5.2 Társadalmi kockázat 

A társadalmi kockázat utal a valódi veszélyre az üzemen belüli személyekre és az üzemen 
kívüli személyekre. Leggyakrabban F-N görbe formájában van szemléltetve, ahol az 
események gyakorisága kapcsolódik a halálesetek számához egy bizonyos időszakon belül 
(ami rendszerint 1 év). A társadalmi kockázat meghatározásakor figyelembe veszik a 
meteorológiai körülményeket és a személyek elhelyezkedését üzemen kívül, valamint éjjel 
és nappal. 

A kockázat mértékéhez (egyéni és társadalmi kockázat) többféle tényező is hozzájárul. Az 
egyik közülük a meghibásodás gyakorisága. A létesítmény meghibásodásának gyakorisága 
csökkenthető, pl. biztonsági berendezések beépítésével a rendszerbe. 

Nagy hatással van a kockázatra a veszélyes anyagok mennyisége, melyek súlyos baleset 
keletkezésekor a környezetbe juthatnak. A kiömlött veszélyes anyagok mennyisége növeli a 
halálesetek gyakoriságát a kiömlés környezetében (pl. koncentráció, nagyobb tócsatűz...). A 
veszélyes anyagok mennyiségén kívül fontos még a technológiai paraméterek értéke 
(hőmérséklet, nyomás). Ezek növelhetik a veszélyes anyagok nem kívánatos hatásait (a 
toxikus anyag magasabb párolgása magasabb hőmérsékleten, a veszélyes anyag 
kiömlésének magasabb sebessége magasabb nyomáson...).  

A kockázat mértékét befolyásolják a meteorológiai körülmények, népesség és a kiváltó 
források. Ezek a tényezők a legtöbb esetben külsőleg nem befolyásolhatók. 

Ha több személy veszélyeztetettségéről van szó, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletének 
1.6. pontja szerint a társadalmi kockázat elfogadható mértéke a létező üzemek számára a 
következő: 

• A társadalmi kockázat feltétel nélkül elfogadható, ha F<(10-5xN-2) 1/év, ahol N≥1. 

• A társadalmi kockázat feltétellel fogadható el, ha minden F<(10-3xN-2) 1/év, és 
F≥(10-5xN-2) 1/év tartomány közé esik, ahol N≥1. Ebben az esetben a tevékenység 
kockázatának csökkentése érdekében a hatóság kötelezi az üzemeltetőt, hogy 
gondoskodjon olyan megelőző biztonsági intézkedésekről (riasztás, egyéni 
védelem, elzárkózás stb.), amelyek a kockázat szintjét csökkentik. 

• Nem elfogadható szintű a veszélyeztetettség, ha F≥(10-3xN-2) 1/év, ahol N≥1. 
Ebben az esetben, ha a kockázat más eszközökkel nem csökkenthető, a hatóság 
kötelezi az üzemeltetőt a tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére. 

A társadalmi kockázat számításakor figyelembe vett személyek a 6.5.2.1 táblázatban 
szerepel. 
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6.5.2.1. táblázat A telep környezetében lévő személyek létszámadatai 

 

A 6.5.2.1. ábrán a Terméktároló Zrt. - Szajol társadalmi kockázata van ábrázolva.  

A táblázatban szereplő vállalatok elhelyezkedése a G 1 sz. mellékletben szerepel. 

A zárt és nyílt térben tartózkodó munkavállalók hányada az OKF Hatósági állásfoglalásával 
összhangban nappal – zárt térben 0,93, nyílt térben 0,07 és éjjel zárt térben 0,99, nyílt 
térben 0,01. A lakóterületen jelenlévő népesség hányada az OKF Hatósági állásfoglalásával 
összhangban nappal – 0,7 és éjjel – 1,0. Miközben a zárt térben tartózkodó népesség 
hányada nappal 0,93, éjszaka 0,99. 

 

 

6.5.2.1 ábra TT Zrt. - Szajol társadalmi kockázata – valamennyi külső vállalat 
figyelembevétele esetén 

Az F-N görbe nem rajzolódik ki az N>1 személy esetében, azaz ebben az esetben a TT Zrt. - 
Szajol társadalmi kockázata feltétel nélkül elfogadható. 

6.5.3 Veszélyességi övezetek 

A veszélyességi övezet 3 zónára van osztva, ahogyan az a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. 
sz. mellékletének 2.1. pontjából adódik: 

a.) Belső zóna: a sérülés egyéni kockázata meghaladja a 10-5 esemény/év értéket. 

b.) Középső zóna: a sérülés egyéni kockázata 10-5 és 10-6 esemény/év értékek között 
alakul. 

c.) Külső zóna: a sérülés egyéni kockázata nem éri el a 10-6 esemény/év értéket, de 
nagyobb, mint 3x10-7. 

A veszélyességi övezetek nem rajzolódnak ki. 
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6.6 Tűz esetén keletkező égéstermékek 
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6.7 Hatások értékelése a természeti környezetre 
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7 A VÉDEKEZÉS ESZKÖZRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA 

7.1 Veszélyhelyzeti vezetési létesítmények 

Az iroda épület fél emeleti tárgyalójában gyülekeznek az irányításban résztvevővezetők. 
Szükség szerint, az irányítási pont (Operatív csoport) a feladatok végrehajtásától, 
bonyolultságától függően megosztva is működhet a fél emeleti tárgyalóban és az üzemelési 
épület tárgyalójában a telepi diszpécser mellett. Ezt indokolja, hogy a telepi technológiai 
rendszerbe a diszpécser szolgálat közvetlen be tud avatkozni. 

7.2 A vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének 
eszközrendszere 

7.3 Az üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának 
eszközrendszere 

A tűz észlelésekor hangos szóval riasztani kell a tűzeset környékén dolgozókat. „TŰZ VAN!” 
felhívással.  

Épületben keletkezett tűz esetén a helyiségekbe történő benyitással is meg kell győződni 
arról, hogy az ott tartózkodók valamennyien tudomást szerezzenek a tűzesetről. 

7.4 A veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei 

A Szajol telep híradó rendszerei külső és belső részre oszthatók: 

A külső rendszerek:  

T-COM 8 db fővonal és 7 db faxvonal csatlakozása.  

Külön fővonal van kiépítve a szerződött őrző-védő szolgálat (porta) és a Hivatásos 
Tűzoltóság híradó ügyelete között, amelyet minden reggel a szolgálatban lévő őrző-védő 
szolgálat alkalmazottjának ellenőriznie és tesztelnie kell, majd az eredményt a 
műszaknaplóban kell rögzítenie.  

Tűz esetén az értesítést követően a Hivatásos Tűzoltóság 11 percen belül megérkezik a 
Szajol telep területére. 

A belső rendszerek:  

• számítógépes outlook elérési lehetőség, 

• URH készülék (a technológiai területeken kizárólag csak robbanásbiztos készüléket 
szabad használni), 

• telepített fix URH központ (műszakvezetők), 

• mobil telefon fővonal 

• belső MOL-vonalú telefonállomás. 

• EDR rádió 

Az Iparvágány híradó rendszerei csak belső részre oszthatóak: 

• 1 db belső (olajos) vonal, 

• 1 db URH rádió. 
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7.5 Távérzékelő rendszerek 

A TT Zrt. Szajol és Szajol telepen SIEMENS CERBERUS gyengeáramú tűzjelző rendszer 
van kiépítve, mely az alábbi egységekből áll: 

• kézi működtetésű tűzjelző készülékek, 

• automatikus működésű lángérzékelő-, füstérzékelő- és hőérzékelő készülékek. 

7.6 A végrehajtó szervezetek védőeszközei és eszközei 

7.6.1 A telep üzemi tulajdonban lévő nem beépített tűzoltó eszközök 

7.6.2 A telepen található jelenlegi kárelhárítási anyagok listája  

 



TT Zrt.                                                                                                     Kidolgozta: VÚRUP, a.s. 

Szajol TT Zrt.                                           Biztonsági Jelentés 2021.                                               78/80 

8 BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 

A biztonsági irányítási rendszer a MOL Nyrt. Downstream Logisztika MOL irányítási 
rendszerének részét képezi és kiterjed a TT Zrt. telephelyére is. Tartalmazza a kiválasztott 
egységek intézkedéseit, beleértve a megfelelő forrásokat, szerkezeteket és irányítási 
folyamatokat az EBK politika és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
megelőzésével kapcsolatos programok teljesítésére. A biztonsági irányítási rendszer az M5 
sz. mellékletben van bemutatva.  
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9 ÖSSZEFOGLALÁS 

A biztonsági jelentés fő célja azonosítani a veszélyeket – kiváltó eseményeket, melyek 
következménye a veszélyes anyagok kiömlése, értékelni a potenciális súlyos balesetek 
hatásait az emberi életre és egészségre, környezetre és a környező berendezésekre.  

A kockázatelemzés keretein belül a TT Zrt. - Szajol tartályaira a következő reprezentatív 
baleseti eseménysorok elemzésére került sor: 

A. A 40002-s (40001) gázolaj tartály és csővezetékei 

Az egyéni kockázat értéke a TT Zrt. - Szajol esetében a lakóterületen nem éri el a 10-6 
esemény/év értéket. A telep egyéni kockázata tehát feltételek nélkül elfogadható. 

A társadalmi kockázat értéke a TT Zrt. - Szajol esetében nem rajzolódik ki. Ez azt jelenti, 
hogy az F<(10-5 x N-2) 1/év tartományba esik, ahol N≥1. Tehát a TT Zrt. - Szajol társadalmi 
kockázata a feltétel nélkül elfogadható tartományba esik. 
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